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Cílem diplomové práce je rekonstrukce stávající budovy Sokolovny v obci Horní Beþva. 
Objekt byl postaven v roce 1972. Od doby výstavby byly rekonstruovány rozvody vytápČní. 
Byla vymČnČna otopná tČlesa za desková.  Objekt byl napojen na rozvod plynu. Jako zdroj 
tepla byl v minulosti instalován plynový atmosférický kotel. 
Navržená rekonstrukce spoþívá v návrhu zateplení obálky budovy vþetnČ výmČny venkovních 
výplní otvorĤ.  Bude provedeno zateplení stropu na 2. NP. Objekt bude posouzen na splnČní 
požadavkĤ na energetickou nároþnost budovy. 
Souþástí rekonstrukce bude výmČna stĜešní krytiny vþetnČ souvisejícího oplechování. Po 
odkrytí stĜešní krytiny bude stávající krov z dĜevČných vazníkĤ impregnován proti plísním, 
houbám a škĤdcĤm. Bude provedeno nové souvrství pro položení stĜešní krytiny.   
Dále bude proveden v rámci Ĝešení technického zaĜízení budov návrh nového plynového kotle 
s ohledem na snížené tepelné ztráty s ohledem za zateplení obálky budovy. V návaznosti na 
výmČnu kotle bude posouzena stávající otopná soustava.   
Objekt bude napojen novou kanalizaþní pĜípojkou do veĜejné kanalizace, která byla v nedávné 
dobČ pĜivedena do blízkosti rekonstruovaného objektu. 
V rámci bezbariérového Ĝešení bude vybudováno nové WC pro imobilní s pĜístupovou 
plochou.  Pro pĜístup do 2. NP bude schodišĢový prostor v 1. NP osazen schodišĢovou 














2. PrĤvodní zpráva 
2.1 Identifikaþní údaje 
Údaje o stavbČ 
a) Název stavby: Rekonstrukce budovy 

b) Místo stavby : Horní Beþva 799, Horní Beþva, 756 57 
Okres Vsetín 
                                               Kraj Zlínský 
                                               Katastrální území: Horní Beþva   
                                 Parcela: þ. 2739 
Údaje o stavebníkovi 
a) Investor:                Obec Horní Beþva 
Adresa:                  Horní Beþva 550, 756 57 Horní Beþva 
Iý:              00303771 
Údaje o zpracovateli dokumentace 
a)             Projektant:             Bc. Pavla Orlová 
                 Adresa:                 Horní Beþva 695, 756 57 
                 Iý:                         DP 
                                                   
Seznam vstupních podkladĤ 
• Katastrální mapa 
• Projektová dokumentace z roku 1972 
• Prohlídka stavby se zamČĜením skuteþnosti 








2.2 Údaje o území 

a) rozsah Ĝešeného území 
Projektová dokumentace Ĝeší stavební úpravy na obálce stávajícího objektu a opravy 
stávajících konstrukcí. 
b) dosavadní využití a zastavČnost území 
Dle katastrálního výpisu se jedná o pozemek zastavČné plochy a nádvoĜí. 
c) údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
Nemovitost leží v rozsáhlém chránČném území. 
d) údaje o odtokových pomČrech 
Stavbou nedojde ke zmČnČ odtokových pomČrĤ v území. 
e) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Projektová dokumentace Ĝeší stavební úpravy na obálce stávajícího objektu a opravy 
stávajících konstrukcí. 
f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Projektová dokumentace Ĝeší stavební úpravy na obálce stávajícího objektu a opravy 
stávajících konstrukcí. 
g) údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ 
Dokumentace bude v rámci ohlášení stavby pĜedána k vyjádĜení dotþeným orgánĤm.  
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Bez výjimek a úlevových Ĝešení. 
i) seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Bez souvisejících a podmiĖujících investic 
j) seznam pozemkĤ a staveb dotþených umístČním a provádČním stavby 
parc. þ.  2739   zastavČná plocha a nádvoĜí 
parc. þ. 5514/1  ostatní plocha 
parc. þ. 5514/4            orná pĤda 





2.3 Údaje o stavbČ 

a) nový stavba nebo zmČna dokonþené stavby 
Jedná se o zmČnu dokonþené stavby, udržovací práce. NovČ bude objekt napojen na veĜejnou 
kanalizaci. 
b) úþel užívání stavby 
Objekt obþanské vybavenosti – Sokolovna. 
c) trvalá nebo doþasná stavba 
Stavba trvalá. 
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
Stavba leží v rozsáhlém chránČném území. 
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecnČ technických požadavky 
zabezpeþujících bezbariérové užívání stavby 
Realizace stavby bude provedena v souladu se zákonem. þ. 183/2006[1]v platném znČní a s 
vyhláškou þ. 268/2009 Sb. [2], požární pĜedpisy, hygienické pĜedpisy, bezpeþnostní pĜedpisy. 
Bezbariérové Ĝešení je dle vyhlášky 398/2009 Sb[3]. 
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ 
Dokumentace bude v rámci ohlášení stavby pĜedána k vyjádĜení dotþeným orgánĤm.  
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Bez výjimek a úlevových Ĝešení 
h) navrhované kapacity stavby 
zastavČná plocha:                 321 m2 
obestavČný prostor:           2 762 m2 







poþet funkþních jednotek: 
1.NP - šatny, klubovna, sociální zaĜízení, umývárna, schodištČ, kanceláĜ, kotelna,                                         
komunikaþní prostory, terasa 
2.NP - sál, sociální zaĜízení, sklad, šatna, schodištČ 
poþet osob: bez stálých zamČstnancĤ 
i) základní bilance stavby 
Bilance potĜeby vody byla stanovena výpoþtem, který je souþástí diplomové práce. PotĜeba 
teplé vody je zajištČna 2 ks stávajících elektrických ohĜívaþĤ o objemu 400l.  Bilance 
splaškových vod byla stanovena výpoþtem, který je souþástí diplomové práce jako podklad 
pro návrh kanalizaþní pĜípojky.  Bilance dešĢových vod zĤstává stávající, objekt je napojen 
pĜes stávající dešĢové svody a lapaþe stĜešních splavenin do dešĢové kanalizace. VytápČní je 
zajištČno novým kondenzaþním kotlem Buderus GB 162-35 KW. Energetická nároþnost 
budovy pro navržený stav je uvedena v prĤkazu energetické nároþnosti budovy, který je 
v pĜíloze þ. 1. 
j) základní pĜedpoklady výstavby 
Stavba mĤže být zahájena po vydání platného stavebného povolení. PĜedpokládané zahájení 
stavby je uvažováno v 04/2016. LhĤta výstavby tČchto objektu vþ. souvisejících prací je 
pĜedpokládána na 4 mČsíce. 
j) orientaþní náklady stavby 
Orientaþní cena: 3 500 000 Kþ bez DPH 
 
2.4 ýlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení  









3. Souhrnná technická zpráva 
3.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Objekt stávajícího Sokolovny se nachází v zastavČné þásti obce Horní Beþva. ZpĤsob využití 
objektu je v katastru nemovitostí veden jako objekt obþanské vybavenosti. 
Pozemek se nachází v zastavČné þásti obce Horní Beþva. ZpĤsob využití pozemku je 
v katastru nemovitostí veden jako zastavČná plocha a nádvoĜí. Pozemek je ve vlastnictví 
investora. Pozemek je bez vzrostlé zelenČ. Sousední dotþené pozemky stavbou jsou ve 
vlastnictví investora.  
Ve stávající budovČ objektu byla provedena prohlídka konstrukcí se zamČĜením stávajícího 
stavu. V rámci provádČní stavby budou provedeny dílþí prĤzkumy stavebních konstrukcí pro 
ovČĜení správnosti navrhovaného Ĝešení a kontroly neobnažených konstrukcí. Objekt je 
napojen na pĜípojky vody, dešĢové kanalizace, plynu, elektĜiny. NovČ bude pozemek napojen 
na veĜejnou kanalizaci. Stávající kanalizaþní jímka, na kterou je nyní objekt napojen bude 
zrušena.  
b) výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ (geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.) 
Není pĜedmČtem projektu. 
c) stávající ochranná a bezpeþnostní pásma, 
Bez zásahĤ do ochranných a bezpeþnostních pásem. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Objekt je umístČn mimo záplavové a poddolované území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území 







f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Realizací zámČru nedojde k dotþení chránČných zájmĤ pĜírody a krajiny. ZámČr nevyžaduje 
kácení dĜevin rostoucích mimo les (stromĤ ani keĜového porostu). Bez požadavku na 
demolice, kácení dĜevin 
g) požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
urþených k plnČní funkce lesa (doþasné /trvalé) 
Bez záboru zemČdČlského pĤdního fondu. 
h) územnČ technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Bez nárokĤ na zmČnu dopravní infrastruktury 
i) vČcné a þasové vazby stavby, podmiĖující vyvolané, související investice, 
PĜedpokládané zahájení stavby je uvažováno v 04/2016. LhĤta výstavby je pĜedpokládána na 
4 mČsíce. 
3.2 Celkový popis stavby 
3.2.1 Úþel užívání stavby, základní kapacity funkþních jednotek 
Objekt slouží jako zázemí TJ Sokol a taktéž je využívám rĤznými spolky k sportovním a 
kulturním akcí. 
1.NP - šatny, klubovna, sociální zaĜízení, umývárna, schodištČ, kanceláĜ, kotelna,                                      
komunikaþní prostory, terasa 
2.NP - sál, sociální zaĜízení, sklad, šatna, schodištČ 
3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení, 
Bez zmČny Ĝešení. 
b)architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení, 
Z architektonického hlediska dojde k novému výrazu obvodového pláštČ objektu barevným 
Ĝešením fasády a zazdívkou ploch v místČ vybouraných luxver. Stavebními úpravami se zlepší 





3.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
PĜístup a pĜíjezd ke stavbČ bude zajištČn od východu. Vstup do objektu je zajištČn od jihu. 
3.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V západní stranČ terasy bude vybudováno nové WC pro tČlesnČ postižené. PĜístup k tomuto 
WC bude zajištČn pomocí novČ vybudované nájezdové plochy v místČ stávajících schodĤ. 
V rámci rekonstrukce bude osazena v 1.NP v prostoru zdvihací plošina pro imobilní. 
3.2.5 Bezpeþnost pĜi užívání stavby 
Únikové východy jsou Ĝešeny jako stávající beze zmČn. Povrchy stČn, stropĤ a podlah budou 
upraveny tak aby bylo možno je opravovat, þistit a udržovat.  
3.2.6 Základní charakteristika objektĤ 

a) stavební Ĝešení 
PĜedmČtem diplomové práce je rekonstrukce obálky budovy objektu Sokolovny v rozsahu 
zateplení obvodového pláštČ, výmČna otvorových výplní oken a dveĜí, výmČna plechové 
stĜešní krytiny vþetnČ souvisejícího nového oplechování a zateplení podhledu na 2.NP. Dále 
vybudování nového WC pro tČlesnČ postižené a nájezdové plochy k tomuto WC. Do vnitĜního 
schodišĢového prostoru bude osazena nová schodišĢová plošina pro imobilní. 
 
Základní popis Ĝešení energetických návrhĤ stavebního Ĝešení: 
 
• Zateplení obvodových stČn - KZS EPS 70 F Ȝ=0,039 W/mK tl. 140 mm + silikonová 
omítka, zrno 2 mm 
• Zateplení ostČní, nadpraží, parapety - KZS EPS 70 F Ȝ=0,039 W/mK tl. 30 mm + 
silikonová omítka, zrno 2 mm 
• Zateplení stropu na 1.NP nad terasou - MW Ȝ=0,035 W/mK tl. 200 mm + silikonová 
omítka, zrno 2 mm 
• Zateplení stČn základĤ - KZS XPS Ȝ=0,033 W/mK tl. 80 mm + mozaiková omítka 
• Zateplení podhledu nad 2.NP - MW Ȝ=0,035 W/mK tl. 120 mm + 140 mm 
• VýmČna otvorových výplní otvorĤ - plastová okna s trojsklem - Uw= 1,0 W/ m2K. 
• VýmČna otvorových výplní otvorĤ - Vstupní plastové dveĜe - Ud= 1,2 W/ m2K. 







Základová spára nebude upravována ani obnažována – bez zásahu. Základy budou zatepleny 
kontaktním zateplovacím systém ETICS. Zateplení bude provedeno z KZS XPS Ȝ=0,033 
W/m.K tl. 140 mm. Jako povrchová úprava bude provedena mozaiková omítka v barevnosti 
dle barevného Ĝešení. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stČny bude zateplen kontaktním zateplovacím systém ETICS. Zateplení bude 
provedeno z EPS 70 F Ȝ=0,039 W/m.K tl. 140 mm. Jako povrchová úprava bude provedena 
silikonová probarvená omítka v barevnosti dle barevného Ĝešení. Na terase bude vybudováno 
nové WC pro imobilní. Obvodové zdivo bude z pórobetonových tvárnic Ytong tloušĢky 150 
mm. Z exteriéru bude zdivo zatepleno kontaktním zateplovacím systém ETICS. Z interiéru 
budou obvodové zdi obloženy keramickým obkladem. 
Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1.NP nad terasou bude zateplen kontaktním zateplovacím systém ETICS.  Zateplení 
bude provedeno z MW Ȝ=0,035 W/m.K tl. 200 mm. Jako povrchová úprava bude provedena 
silikonová probarvená omítka v barevnosti dle barevného Ĝešení. V novČ vybudovaném WC 
bude na vyrovnaný povrch položena keramická dlažba.  Pro pĜístup k WC pro imobilní bude 
vybudována nová nájezdová plocha v místČ stávajících schodĤ. 
Venkovní výplnČ otvorĤ 
V rámci rekonstrukce budou vymČnČny všechny stávající výplnČ otvorĤ. Okna budou 
vymČnČna za plastová za nová plastová okna s izolaþním tvojsklem, max. Uw = 1,0W/m2.K. 
JednokĜídlé plné dveĜe za plastové, max. Ud = 1,2 W/m2.K. Vstupní dvoukĜídlé dveĜe budou 
hliníkové s max. Ud = 1,7 W/m2.K. Osazení výplní otvorĤ a napojení na kontaktní 
zateplovací systém je nutné provést tak, aby byly eliminovány tepelné mosty. Z tohoto 
hlediska je vhodné posunutí oken ze stávající pozice ve stĜedu zdi do líce zdiva, aby bylo 
dosaženo rovnomČrného napojení na izolaci. PĜekrytí rámu okna je 30 mm. 
StĜecha 
Souþástí rekonstrukce bude výmČna stávající hliníkové krytiny, latí a kontralatí. Stávající i 





dĜevČné vazníky bude položena OSB deska KRONOSPAN 3 SUPERFINISH ECO tloušĢky 
20 mm, následnČ bude položena pojistná hydroizolace pro vodotČsná podstĜeší Delta Foxx 
plus. Nová stĜešní krytina Lindab Click 25 bude položena na nové latČ a kontralatČ. Bude 
provedena výmČna svodĤ a žlabĤ za nové v poplastované úpravČ systému Lindab. 
SchodišĢová plošina 
V rámci rekonstrukce bude osazena v schodišĢovém prostoru 1.NP šikmá schodišĢová plošina 
pro invalidy, typ SP-OMEGA. 
b) konstrukþní a materiálové Ĝešení 
Objekt je postaven s plynosilikátových tvárnic tloušĢky 300 mm. Stropy jsou z železobetonu. 
Dozdívky jsou navrženy s porebetonových tvárnic Ytong tloušĢky 300 mm 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita nebude rekonstrukcí porušena 
3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
 
a) technické Ĝešení 
Objekt je napojen na stávající pĜípojku NN, plynu, vodovodu. NovČ bude objekt napojen na 
veĜejnou kanalizaci. ěešení kanalizaþní pĜípojky je souþástí diplomové práce. Likvidace 
dešĢových vod je Ĝešena napojením na dešĢovou kanalizaci.  
Objekt je vytápČn kotlem na zemní plyn, který bude vymČnČn za kondenzaþní plynový kotel. 
Návrh nového kotle je souþástí diplomové práce.  
 
b) výþet technických a technologických zaĜízení 
Není souþástí diplomové práce 
3.2.8 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 

a) rozdČlení stavby a objekt do požárních úsekĤ,  
b) výpoþet požárního rizika a stanovení stupnČ požární bezpeþnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkĤ vþetnČ požadavkĤ na 





d) zhodnocení evakuace osob vþetnČ vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárnČ nebezpeþného prostoru,  
f) zajištČní potĜebného množství požární vody, popĜípadČ jiného hasiva, vþetnČ rozmístČní 
vnitĜních a vnČjších odbČrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pĜístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zaĜízení stavby rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaĜízení, 
i) posouzení požadavkĤ na zabezpeþení stavby požárnČ bezpeþnostními zaĜízeními, 
j) rozsah a zpĤsob rozmístČní výstražných a bezpeþnostních znaþek a tabulek. 
Požární zpráva není pĜedmČtem diplomové práce. 
3.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 

a) kritéria tepelnČ technického zhodnocení 
Jedná se o zlepšení tepelnČ technických vlastností budovy. Posouzení tČchto vlastností u 
jednotlivých konstrukcí bylo provedeno ve výpoþetním programu SVOBODA Software[12], 
prĤkaz energetické nároþnosti budovy je v pĜíloze þ. 1. Konstrukce byly posouzeny jak pro 
stávající, tak nový stav. 
Obálka budovy bude opatĜena tepelnou izolací. Stávající výplnČ otvorĤ budou vymČnČny za 
nové. Pro novČ navrhované konstrukce vždy platí UNAVR < UPOŽAD, tzn. konstrukce ve všech 
pĜípadech, vyhovuje. 
b) posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Není Ĝešeno 
3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí  

VČtrání 






Zdrojem tepla bude nový kondenzaþní kotel, otopná tČlesa jsou stávající panelová. 
OsvČtlení 
PĜirozené osvČtlení je zajištČno okny, umČlé, stávající, pomocí záĜivkových svítidel. 
Zásobování vodou 
Objekt je napojen na stávající vodovodní pĜípojku z vodovodního Ĝadu.                               
Beze zmČny Ĝešení - stavbou je zlepšení tepelnČ-technických vlastností obálky budovy 
Emise do ovzduší 
ZmČnou - zlepšením tepelnČ-technických parametrĤ obálky budovy dojde k úspoĜe energií 
nutných pro vytopení objektu a tím pádem i ke snížení emisí do ovzduší, které vznikají pro 
zajištČní tepelné pohody plynovým kotlem. 
Prašnost 
Objekt není zasažen prašností 
Hluku a vibrací 
Objekt není a nebude zdrojem hluku a vibrací, stávající Ĝešení zĤstane zachováno. 
Odpady  
PĜi výstavbČ budou pĜedevším vznikat stavební a demoliþní odpady, které jsou dle vyhlášky 
MŽP þ.381/2001 Sb. [4]zaĜazeny do skupiny 17 - Stavební a demoliþní odpady. PĜevážnČ 
pĤjde o odpady kategorie O, tzn. odpady neobsahující nebezpeþné látky. Nevyluþuje se však 
možnost vzniku odpadĤ kategorie N, ale jejich množství bude minimální. V pĜípadČ vzniku 
jiných druhĤ odpadĤ bude s tČmito odpady nakládáno ve smyslu zákona þ. 185/2001 Sb., 
v platném znČní.  
O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující pĜíslušné záznamy dle 
vyhlášky MŽP þ.383/2001 Sb. [5], v platném znČní. 
Doklady o evidenci odpadĤ vzniklých pĜi stavbČ a jejich pĜedání oprávnČným osobám k 





Množství odpadu, které vznikne pĜi výstavbČ, je obtížnČ kvantifikovatelné, proto není 
proveden ani jeho odhad.  
O zneškodĖování stavebního a demoliþního odpadu budou pĜedloženy smlouvy s 
oprávnČnými firmami. 
Za nakládání s odpady vzniklými v prĤbČhu výstavby odpovídá v plném rozsahu zhotovitel 
stavby, který také zajistí odstranČní všech vzniklých odpadĤ v souladu se zákonem þ. 
185/2001 Sb. [11] a návaznými vyhláškami v platném znČní. 
3.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí                       
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není Ĝešeno 
b) ochrana pĜed bludnými proudy 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není Ĝešeno 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není Ĝešeno. 
d) ochrana pĜed hlukem 
Technologické zaĜízení nejsou v objektu pĜítomna. 
e) protipovodĖová opatĜení 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací se nepĜedpokládá. 
f) ostatní úþinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod. ) 
V dané lokalitČ se nenachází. 
3.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu                                                              
a) napojovací místa technické infrastruktury 

PĜedpokládá se napojení na stávající rozvody uvnitĜ objektu v 1NP: 
• Vodovod 
• ElektĜina 
O odbČru vody a energie bude mezi zhotovitelem a investorem sepsána písemná dohoda a 





b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
Není Ĝešeno. 
 
3.4 Dopravní Ĝešení 

a) popis dopravního Ĝešení, 
Stávající objekt je napojen na místní komunikaci 
b) napojení území na stávající dopravní infastrukturu 
Objekt je napojen na stávající infrastrukturu. 
c) doprava v klidu 
Jedná se o stávající objekt, není Ĝešeno 
d) pČší a cyklistické stezky 
Není Ĝešeno. 
3.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny po zhotovení nové kanalizaþní pĜípojky.  Bude rozprostĜena 
ornice a dotþená plocha bude oseta travním semenem. 
b) použité vegetaþní prvky 
Není pĜedmČtem Ĝešení 
 
c) biotechnická opatĜení  
Není pĜedmČtem Ĝešení 
3.6  Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Stavební úpravy nepĜedstavuje vzhledem k rozsahu a zpĤsobu provedení provádČných prací 





b) vliv na pĜírodu a krajinu ( ochrana památných stromĤ, ochrana rostlin a živoþichĤ 
apod. ) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ, 
Zásahy v dĤsledku rekonstrukce budovy nebudou mít vliv na pĜírodu a krajinu. 
c) vliv na soustavu chránČných území Natura 2000, 
Z dĤvodu charakteru stavby není požadováno 
d) návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA, 
Bez nutnosti zjišĢovacího Ĝízení EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ.  
V rámci realizace stavby ve stávající budovČ není tĜeba uvažovat o zmČnČ bezpeþnostních 
pásem a ochranných pásem. 
3.7 Ochrana obyvatelstva 

SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva 
Není potĜeba zvláštních opatĜení. 
3.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
PĜedpokládá se napojení na stávající rozvody uvnitĜ objektu: 
• Vodovod 
• ElektĜina 
O odbČru vody a energie bude mezi zhotovitelem a investorem sepsána písemná dohoda a 
odbČry budou opatĜeny samostatným mČĜením. 
b) odvodnČní staveništČ 





c) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Pro potĜeby zhotovitele bude na volné ploše kolem objektu vyþlenČna plocha zaĜízení 
staveništČ v nezbytnČ nutném rozsahu v souladu s platnými pĜedpisy a normami. AlternativnČ 
lze využít stávající volné prostory uvnitĜ objektu. O možnosti umístČní zaĜízení staveništČ 
bude mezi zhotovitelem a investorem provedena písemná dohoda, nejpozdČji pĜi pĜedání 
staveništČ.  
ZaĜízení staveništČ bude napojeno na stávající vnitĜní rozvody objektu (elektro, voda apod.). 
PĜípojky budou opatĜeny podružným mČĜením spotĜeby. Místa a podmínky napojení budou 
pĜed zahájením prací písemnČ dohodnuty mezi zhotovitelem a investorem. 
Po ukonþení stavby bude zaĜízení staveništČ odstranČno. Plocha (popĜ. prostory) bude 
zhotovitelem uvedena do pĤvodního stavu.   
d) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolo budovy se nacházejí stávající pĜípojky inženýrských sítí, které jsou pod správou 
majitele, dodavatelé stavebních prací budou pĜed zahájením stavebních prací s tímto 
umístČním pĜípojek seznámeni.  
e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin, 
StaveništČ bude souþástí uzavĜené budovy, na budovu navazují volné plochy zpevnČné, které 
budou sloužit pro ukládání materiálu a i nezpevnČné – zatravnČné. Na vstup do budovy bude 
umístČno oznaþení “ staveništČ“,  pro zamezení pohybu nekvalifikovaných osob po staveništi.  
f) maximální zábory pro staveništČ ( doþasné / trvalé ) 
Bez požadavku na trvalý nebo doþasný zábor. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
PĜi výstavbČ budou pĜedevším vznikat stavební a demoliþní odpady, které jsou dle vyhlášky 
MŽP þ.381/2001[4] Sb. zaĜazeny do skupiny 17 - Stavební a demoliþní odpady. PĜevážnČ 
pĤjde o odpady kategorie O, tzn. odpady neobsahující nebezpeþné látky. Nevyluþuje se však 
možnost vzniku odpadĤ kategorie N, ale jejich množství bude minimální. V pĜípadČ vzniku 
jiných druhĤ odpadĤ bude s tČmito odpady nakládáno ve smyslu zákona þ. 185/2001 Sb. [11], 





O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující pĜíslušné záznamy dle 
vyhlášky MŽP þ.383/2001 Sb. [5], v platném znČní. 
Doklady o evidenci odpadĤ vzniklých pĜi stavbČ a jejich pĜedání oprávnČným osobám k 
odstranČní budou pĜedloženy pĜi kolaudaci stavby orgánu státní správy. 
Množství odpadu, které vznikne pĜi výstavbČ, je obtížnČ kvantifikovatelné, proto není 
proveden ani jeho odhad.  
O zneškodĖování stavebního a demoliþního odpadu budou pĜedloženy smlouvy s 
oprávnČnými firmami. 
Za nakládání s odpady vzniklými v prĤbČhu výstavby odpovídá v plném rozsahu zhotovitel 
stavby, který také zajistí odstranČní všech vzniklých odpadĤ v souladu se zákonem þ. 
185/2001 Sb[11]. a návaznými vyhláškami v platném znČní. 
h) bilance zemních prací, požadavky na pĜesun nebo deponie zemin 
Mezideponie nebudou vytváĜeny. PĜi výkopových pracích pro kanalizaþní pĜípojku bude 
zemina uložena vedle výkopu pro zpČtný zásyp. PĜebyteþná zemina bude použita pro zásyp 
stávající jímky. 
i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Rekonstrukce budovy nebude negativnČ ovlivĖovat životní prostĜedí.  
Zhotovitel stavby zabezpeþí, aby byla v maximální míĜe zabezpeþena ochrana životního 
prostĜedí a dodrženy veškeré související právní pĜedpisy, zákony, vyhlášky, naĜízení a normy. 
PĜi realizaci stavby budou použity nezávadné materiály, šetrné k životnímu prostĜedí a zdraví 
osob, vþ. pĜíslušných certifikátĤ a atestĤ.                                                                                      
 
j) zásady bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi 
PĜi realizaci rekonstrukce objektu je nutno dodržovat pĜedpisy tykající se bezpeþnosti práce, 
zejména zákon þ. 309/2006 Sb. [6], kterým se upravuji další požadavky bezpeþnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi 
þinnosti nebo poskytovaní služeb mimo pracovnČprávní vztahy, naĜízení vlády þ. 362/2005 
Sb. [12], o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovišti s 
nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky a dále naĜízení vlády þ. 591/2006 Sb[13]., o 





Dodavatel stavebních prací seznámit urþené pracovníky provozovatele s riziky stavební 
þinnosti. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotþených staveb 
V západní stranČ terasy bude vybudováno nové WC pro tČlesnČ postižené. PĜístup k tomuto 
WC bude zajištČn pomocí novČ vybudované nájezdové plochy v místČ stávajících schodĤ. 
V rámci rekonstrukce bude osazena v 1.NP v prostoru zdvihací plošina pro imobilní. 
l) zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
Stavba to svým rozsahem nevyžaduje. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby 
Stavba to svým rozsahem nevyžaduje. 
n) postup výstavby, rozhodující dílþí termíny 
Termín zahájení stavby:   1. 4. 2016 
Termín kolaudace:   30. 8. 2016 
PĜedpokládaná lhĤta výstavby bude max. 4 mČsíce. Výstavba bude provedena v jedné etapČ. 
 
4. Situaþní výkresy 














5. Dokumentace objektu a technických a technologických zaĜízení 




5.1.1 Úþel objektu 
Objekt stávajícího Sokolovny se nachází v zastavČné þásti obce Horní Beþva. Jedná se o 
objekt obþanské vybavenosti. Je vyžívám jako zázemí jak tČlovýchovné jednoty Sokol Horní 
Beþva, tak rĤznými spolky a sdruženími. Taktéž jsou zde poĜádány jak kulturní, tak 
spoleþenské a sportovní akce 
Rekonstrukcí nedochází ke zmČnČ úþelu, zvýšení kapacity nebo zvýšení objektu 
Identifikace objektu 
Název stavby:   Rekonstrukce budovy 
Místo stavby:             Horní Beþva 550, 756 57 
Katastrální území: Horní Beþva 
Okres:   Vsetín 
ýíslo parcely:  parc. þ.  2739 
Investor:  Obec Horní Beþva  
   Horní Beþva 799 
                                    Horní Beþva, 756 57 
StupeĖ dokumentace: Projekt pro provedení stavby 
Datum zpracování: 11/2015 
 
5.1.2 Urbanistické a architektonické Ĝešení                                                                                  
 
Jedná se o stávající budovu obdélníkového tvaru s otevĜeným prostorem terasy do venkovního 
prostoru v pĜízemí. Budova je postavena v soustavČ železobetonových sloupĤ s vyzdívkou 
z plynosilikátových tvárnic, opatĜených bĜizolitovou omítkou v kombinaci s dĜevČným 






Z hlediska architektonického dojde pĜedevším k novému výrazu obvodového pláštČ objektu, 
neboĢ použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde ke sjednocení výrazu 
fasády, což pĜispČje k výraznČ kvalitnČjšímu vzhledu objektu.  
5.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, orientace,  
osvČtlení a oslunČní 
a) Kapacity 
Stavebními úpravami nedojde ke zmČnám kapacit stávajícího objektu. 
 
Stávající obestavČný prostor : 2645 m3 
Nový obestavČný prostor : 2762 m3 
b) OslunČní, osvČtlení 
V objektu je zajištČno oslunČní a výmČna vzduchu pĜes okna v obvodových stČnách. 
V pobytových místnostech nedojde ke zmČnČ ve velikosti okenních otvorĤ.  
 
5.1.4 Technické a konstrukþní Ĝešení objektu, jeho zdĤvodnČní ve vazbČ na užití objektu 
a jeho požadovaná životnost 
 
PĜedmČtem projektové dokumentace je rekonstrukce budovy objektu Sokolovny úĜadu a to v 
rozsahu zateplení obvodového pláštČ, výmČna otvorových výplní oken vþetnČ souvisejícího 
nového oplechování a zateplení podhledu nad 2.NP. Dále výmČna stĜešní krytiny vþetnČ všech 
souvisejících vrstev až po krov z dĜevČných vazníkĤ. 
  
Technické Ĝešení regenerace vychází z použití souþasných konstrukþních postupĤ a materiálĤ 
a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Rekonstrukce je navržena tak, aby 
všechny nové skladby obvodového pláštČ a stĜechy mČly pĜibližnČ stejnou životnost.  
 
Základní popis Ĝešení energetických návrhĤ stavebního Ĝešení: 
• Zateplení obvodových stČn - KZS EPS 70 F Ȝ=0,039 W/mK tl. 140 mm + silikonová 





• Zateplení ostČní, nadpraží, parapety - KZS EPS 70 F Ȝ=0,039 W/mK tl. 30 mm + 
silikonová omítka, zrno 2 mm 
• Zateplení stropu na 1.NP nad terasou - MW Ȝ=0,035 W/mK tl. 200 mm + silikonová 
omítka, zrno 2 mm 
• Zateplení stČn základĤ - KZS XPS Ȝ=0,033 W/mK tl. 80 mm + mozaiková omítka 
• Zateplení podhledu nad 2.NP - MW Ȝ=0,035 W/mK tl. 120 mm + 140 mm 
• VýmČna otvorových výplní otvorĤ - plastová okna s trojsklem - Uw= 1,0 W/ m2K. 
• VýmČna otvorových výplní otvorĤ - Vstupní plastové dveĜe - Ud= 1,2 W/ m2K. 
• VýmČna otvorových výplní otvorĤ - Vstupní hliníkové dveĜe - Ud= 1,5 W/ m2K. 
 
Demontáže 
V rámci bouracích prací bude provedena postupná demontáž parapetĤ oken a dĜevČných okenních 
výplní, mĜíží, oplechování, všech vČtracích mĜížek na fasádČ, tabulek s popisnými informacemi 
domu (po provedení zateplení budou opČtovnČ osazeny na pĤvodní místo), a hromosvodĤ. Dále 
bude rozebrán stávající okapový chodník a zpevnČné plochy kolem objektu a v místech lapaþĤ 
stĜešních neþistot dojde k úpravČ napojení na ležatou kanalizaci. Budou demontovány dešĢové 
svody vþetnČ lapaþĤ stĜešních neþistot. 
 
Zemní práce                                                                                                                               
V rámci zateplení soklu budou odkopán po obvodu budovy do hloubky 1000 mm a šíĜky 500 mm. 
PĜebyteþná zemina bude uložena vedle výkopu. Výkop bude provádČn ruþnČ. PĜi výkopových 
pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti z dĤvodu vedení dešĢové kanalizace v blízkosti 
provádČní výkopu. Po provedení zateplení soklu bude výkop zasypán. HutnČní výkopu bude po 
vrstvách v tloušĢce 300 mm. 
Základové konstrukce 
Základová spára nebude upravována ani obnažována. Základy budou zatepleny kontaktním 
zateplovacím systém ETICS do hloubky 1000 mm pod stávající okapový chodník. Zateplení 
bude provedeno z KZS XPS Ȝ=0,033 W/mK tl. 80 mm. Jako povrchová úprava nad terénem 
bude provedena mozaiková omítka v barevnosti dle barevného Ĝešení.  Pod úrovní terénu 







Obvodové stČny objektu budou zatepleny kontaktním zateplovacím systém ETICS.  
PĜed zateplením bude provČĜena pĜilnavostZateplení bude provedeno z EPS 70 F Ȝ=0,039 
W/mK tl. 140 mm. Sokl bude zateplen 1000 mm pod úroveĖ terénu z KZS XPS Ȝ=0,033 
W/mK tl. 80 mm. OstČní a nadpraží oken bude osekáno a následnČ zatepleno KZS EPS 70 F  
Ȝ=0,039 W/mK tl. 30 mm. Parapety oken budou po demontáži klempíĜských prvkĤ taktéž 
osekány a zatepleny XPS Ȝ=0,035 W/mK tl. 30 mm. 
Barevnost všech prvkĤ na fasádČ se Ĝídí výkresy barevného Ĝešení. Po urþení dodavatele 
stavby a koneþném výbČru certifikovaného zateplovacího systému bude za pĜítomnosti 
projektanta vybrána pĜesná barva jednotlivých prvkĤ. 
 
SchodištČ 
Není Ĝešeno, stávající. Posouzení stávajícího schodištČ je v pĜíloze þ. 11 této práce. 
 
Vodorovné konstrukce 
Strop na 2. NP bude zateplen MW Ȝ=0,035 W/mK tl. 120 mm + 140 mm. Tepelná izolace 
bude vložena do kovového roštu s CD profilĤ 2x27 mm, na který bude dále uchycena 
parozábrana a sádrokartonové desky tloušĢky 12, 5 mm. V sociálním zaĜízení bude použita 
impregnovaná sádrokartonová deska. 
 
Úprava vnČjších povrchĤ 
Jako finální úprava fasády je navržena probarvená silikonová omítka, zrno 2 mm.  Sokl nad 
úrovní terénu bude povrchovČ upraven mozaikovou omítkou, velikost zrna 3 mm. Barevnost 
dle barevného Ĝešení fasády. 
 
Úpravy vnitĜních povrchĤ 
Po osazení nových výplní otvorĤ bude ostČní opraveno vápenocementovou štukovou omítkou. 
V novČ vybudované WC pro invalidy bude vyrovnána stávající teracová dlažba. Na takto 
upravený povrch bude položena nová keramická dlažba do tmelu. Na vnitĜních zdech bude 
proveden keramický obklad do výšky 1500 mm. Zdivo nad tímto obkladem bude potaženo 
výstužnou síĢkou do tmelu. Na takto upravený povrch bude natažen štuk v tloušĢce 10 mm. 








Návrh opatĜení zahrnuje výmČnu všech pĤvodních ochlazovaných výplni otvorĤ za plastové 
výplnČ s izolaþním trojsklem, kde celkový souþinitel prostupu tepla oken bude max. Uw = 1,0 
W/ m2K. 
Osazení výplní otvorĤ a napojení na kontaktní zateplovací systém je nutné provést tak, aby 
byly eliminovány tepelné mosty. Z tohoto hlediska je vhodné posunutí oken ze stávající 
pozice ve stĜedu zdi do líce zdiva, aby bylo dosaženo rovnomČrného napojení na izolaci. 
OstČní a nadpraží oken bude osekáno a následnČ zatepleno KZS EPS 70 F  Ȝ=0,039 W/mK tl. 
30 mm. Parapety oken budou po demontáži klempíĜských prvkĤ taktéž osekány a zatepleny 
XPS Ȝ=0,035 W/mK tl. 30 mm. 
Pro potĜeby kontroly a pĜístupu na stĜechu bude do stĜešního pláštČ osazen zateplený stĜešní 
výlez s izolaþním sklem rozmČrĤ cca 550x1200mm. Tento výlez se bude jednostrannČ otevírat 
do venkovního prostĜedí. 
 
Vstupní dvoukĜídlí prosklené dveĜe 
Vstupní dvoukĜídlové hliníkové otevíravé dveĜe s bezbariérovou úpravou prahu, aktivní kĜídlo 
opatĜeno samozavíraþem se stavČþem, dveĜe proskleny bezpeþnostním sklem typu CONEX. 
Ud=max 1,5 W/m2K.  
 
Vstupní jednokĜídlé dveĜe 
Vstupní jednokĜídlové dĜevČné dveĜe budou vymČnČny za plastové Ud=max 1,2 W/m2K.  
 
Lešení 
PĜi stavbČ montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušĢkou pĜidaného ETICS 
z dĤvodu dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotvící prvky je 
tĜeba osadit s mírným odklonem od horizontální roviny smČrem šikmo dolĤ od systému 
z dĤvodu možného zateþení vody do hmoždinek. 
 
StĜešní krytina 
Souþástí rekonstrukce bude výmČna stávající hliníkové krytiny, latí a kontralatí. Stávající i 





dĜevČné vazníky bude položena OSB deska KRONOSPAN 3 SUPERFINISH ECO tloušĢky 
20 mm, následnČ bude položena pojistná hydroizolace pro vodotČsná podstĜeší Delta Foxx 
plus. Nová stĜešní krytina Lindab Click 25 bude položena na nové latČ a kontralatČ. Bude 
provedena výmČna svodĤ a žlabĤ za nové v poplastované úpravČ systému Lindab. 
Malby 
Opravené vnitĜní ostČní bude opatĜeno novou malbou. Omítky stropu a stČn nad obklady 
nového WC pro invalidy budou opatĜeny novou malbou Primalex standart. Malby ostatních 
prostor nejsou souþástí rekonstrukce. 
 
5.1.5 Inženýrské stavby 
Stavební úpravy nevyžadují nové Ĝešení dopravní situace. Stávající Ĝešení bude zachováno 
vþetnČ stávajících ploch pro odstavení osobních vozidel.                                               
Stavební úpravy nevyžadují nové napojení na vnČjší technickou infrastrukturu. Bude využito 
napojení na stávající pĜípojky inženýrských sítí. 
 
5.1.6. Dodržování obecných požadavkĤ na výstavbu 
PĜi veškerých stavebních pracích musí být respektovány všechny platné pĜedpisy, normy a 
vyhlášky a normy a pĜedpisy související. PĜi provádČní veškerých prací je nutno dodržovat 
zákon þ.309/2006 Sb.,  NV þ. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o BOZ Nutno respektovat 
ustanovení zákona þ. 22/1997 Sb. a na nČj navazující naĜízení vlády. 
PĜi stavbČ budou dodržena ustanovení zákona 183/2006 Sb. a závazná ustanovení obsažená 
v pĜíslušných technických normách.  
Tato technická zpráva je nedílnou souþástí stavební þásti projektu. 
 
PĜed zahájením prací se pokládá za samozĜejmé, že bude provedena kontrola skuteþných 
rozmČrĤ konstrukcí a jejich následné porovnání s výkresovou dokumentací. 
Veškeré vzniklé nejasnosti a zmČny zejména v návaznosti na stávající konstrukce je nutné 
konzultovat s projektantem. 
PĜi provádČní stavebních prací musí být dodrženy technologické postupy a pĜedpisy 





5.2 StavebnČ konstrukþní þást 
Není souþástí diplomové práce. 
 
5.3 Požární Ĝešení 
 
Není souþástí diplomové práce 
 







Oblastní teplota ve smyslu ýSN 060210[14]: - 17 °C 
Roþní stĜední teplota vnitĜního vzduchu: + 3,9 °C 
StĜední teplota vnitĜního vzduchu:                20°C 
Poþet topných dnĤ:                                   240 dnĤ 
PotĜeba tepla pro vytápČní:                         35 kW 
 
b) Podklady pro zpracování PD 
- Výpoþet tepelných ztrát 
- Prohlídka na místČ 




V objektu bude provedena modernizace stávajícího tepelného zdroje pro ústĜední vytápČní. 





pĜíprava topné vody pro objekt je zajišĢována ve stávajícím atmosferickém plynovém kotli o 
výkonu 50 KW. NovČ bude topná voda pĜipravována v plynovém kondenzaþním kotli, který 
bude umístČn ve stávající kotelnČ objektu. Všechna stávající zaĜízení v kotelnČ budou 
montována.  
Všechny místnosti budou vytápČny. NevytápČné místnosti uvnitĜ objektu (chodby) budou 
temperovány z vytápČných místností. VytápČní objektu bude zajištČno v teplotním spádu 
65°C/55°C. Topná voda bude pĜipravována v novém plynovém kondenzaþním kotli 
umístČným ve stávající kotelnČ objektu. V objektu bude osazen plynový teplovodní 
kondenzaþní kotel o výkonu 35kW. PĜívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude 
proveden oddČlenými rourami, které budou vyústČny do venkovního prostoru pĜes obvodovou 
stČnu a vyvedeny nad úroveĖ stĜechy. Okruh topné vody bude jištČn pojistným ventilem 
umístČným v plynovém kotli. Expanze topné vody bude zachycena v samostatné tlakové 
expanzní nádobČ s membránou o objemu 35 litrĤ. Topný systém bude ruþnČ doplĖován teplou 
užitkovou vodou na minimální pĜetlak 0,10 MPa.  ObČh topné vody v okruhu ÚT bude 
zajištČn obČhovým þerpadlem do potrubí.  
Tepelné ztráty objektu byly vypoþítány podle ýSN EN 12831[7] pro oblastní venkovní 





Topná voda pro ústĜední vytápČní o teplotním spádu 80°C/60°C se bude pĜipravovat v novém 
plynovém kondenzaþním kotli o výkonu 35kW. Výkon kotle byl navržen dle výpoþtu 
tepelných ztrát, který je v pĜíloze þ. 2. Výstup z plynového kotle bude regulován regulaþní 
automatikou (dle venkovní teploty. Protože je potĜeba využít co nejvíce kondenzaþní oblast 
kotle a souþasnČ je nutné provést hydraulickou stabilizaci stávajícího topného systému, bude 
instalován hydraulický vyrovnávaþ dynamických tlakĤ. Okruh topné vody bude jištČn podle 
ýSN 06 0380 pojistným ventilem umístČným v plynovém kotli. Expanze topné vody v obou 
systémech bude zachycena v samostatné tlakové expanzní nádobČ s membránou o objemu 35 
litrĤ. Topný systém bude ruþnČ doplĖován teplou užitkovou vodou na minimální pĜetlak 0,10 
MPa. Pojistný ventil tepelného þerpadla se nastaví na otevírací pĜetlak 0,30 MPa.  
ObČh topné vody je rozdČlen do dvou okruhu pĜes sdružený rozdČlovaþ a sbČraþ.  
OhĜev teplé užitkové vody bude zajišĢován ve stávajících elektrických zásobníkových 








e) Rozvod potrubí  
 
Rozvod potrubí od kotle pro sdružený rozdČlovaþ a sbČraþ bude provedený z ocelových 
trubek bezešvých jakost materiálu 11 353.1. Potrubí jmenovité svČtlosti DN 40 bude z trubek 
závitových. Potrubí od rozdČlovaþe k otopným tČlesĤm je stávající a je provedeno 
z mČdČných trubek. Dojde jen k propojení stávajícího mČdČného potrubí d 28x1 mm s novČ 




Na okruhu topné vody budou teplovodní armatury o jmenovitém tlaku PN 10 závitové. 
Viz. výkres schéma kotelny  
 
g) Otopná tČlesa 
 
Otopná tČlesa jsou stávající panelová.  
 
h) Posouzení stávající otopné soustavy 
 
Stávající otopná soustava je v dobrém technickém. VýmČna celé otopné soustavy probČhla 
pĜed 7 lety. Rozvod potrubí je z mČdi. Otopná tČlesa jsou osazena termostatickými ventily. 
Pro správnou funkþnost celé otopné soustavy budou všechna otopná tČlesa osazena 
termostatickými hlavicemi. Všechny termostatické hlavice budou zaregulovány. 
 
i) Izolace tepelné 
 
Veškeré nové potrubí, oznaþené znaþkou IZ na výkresech, se opatĜí tepelnou izolací z 










ZaĜízení, které se nebude tepelnČ izolovat do povrchové teploty 100°C se opatĜí základním 
syntetickým nátČrem S 2012 a 2x emailem S 2013. 
ZaĜízení, které se bude tepelnČ izolovat do povrchové teploty 100°C se opatĜí základním 
syntetickým nátČrem S 2012 2x. 
 
k) Požadavky na ostatní profese 
. 
Elektroinstalace 
- 2x obČhové þerpadlo topné vody, elektronicky mČnČné otáþky 140W/230V 
- 1x zásuvka 230V/10A 
ěešení elektroinstalace není pĜedmČtem této práce. 
 
l) MČĜení a regulace  
Regulace teploty topné vody bude provádČna na výstupu ze zásobníku tepla. Úprava topné 
vody se bude provádČt smČšovací armaturou. Regulaci provádČt podle venkovní teploty. 
ěešení mČĜení a regulace není pĜedmČtem této práce. 
 
m)Topná zkouška 




n)Bezpeþnost práce a technických zaĜízení 
 
Z hlediska bezpeþnosti práce je technické Ĝešení zpracováno podle platné normy ýSN 06 
0310 [8]. Tato norma spolu se souvisejícími normami a právními pĜedpisy, uvedenými v této 












5.4.2 ZdravotnČ technické instalace - kanalizaþní pĜípojka 
 
a) Úvod 
V souþasné dobČ je odvedení splaškových vod Ĝešeno napojením na odpadní jímku. Vzhledem 
k tomu, že v nedávné dobČ byla v blízkosti rekonstruovaného objektu vybudována veĜejná 
kanalizace, požaduje investor napojení splaškových vod z objektu do kanalizaþního Ĝadu. 
 
b) Podklady pro zpracování PD 
- Konzultace s investorem 
- ZamČĜení stávajícího stavu 
- Projektová dokumentace veĜejné kanalizace 
c) Geologické pomČry 
PĜímo na pĜedmČtné lokalitČ nebyl proveden geologický posudek.  Geologický posudek byl 
však proveden pĜi budování veĜejné kanalizace. 
 
d) Zhodnocení staveništČ 
Jedná se o rovinaté území, kterým neprochází v místČ výkopu žádné podzemní sítČ. Území je 
nezastavČné a kolno na novČ budovanou kanalizaþní pĜípojku prochází stávající splašková 
kanalizace z PP DN 300. Rozvod veĜejné kanalizace konþí betonovou šachtou cca 30 m od 
hrany budovy. 
e) Bilance 
Bilance potĜeby vody 
PrĤmČrná denní potĜeba vody 
Qp=q.n [l/den] 
Qp=60.30 = 1800 l/den 
q ….specifická potĜeba vody v l na spotĜební jednotku 
60 l/os/den pro tČlocviþny a sportovní šatny 





Propoþtem bylo urþeno, že prĤmČrná denní obsazenost budovy je 30 osob 
 
NerovnomČrný odbČr vody 
Qm=Qp.kd  [l/den] 
Qm=1800.1,5=2700 l/den 
kd …souþinitel denní nerovnomČrnosti 
Pro 500 obyvatel je 1,5  
 
Maximální hodinová potĜeba vody  ൌ ୕୫ଶସ Ǥ    [l/hod]  ൌ ଶ଻଴଴ଶସ Ǥ ͳǡͺ ൌ ʹͲʹǡͷȀ    
Kh…….souþinitel hodinové nerovnomČrnosti  – 1,8 
 
Maximální hodinová potĜeba vody 
Qh=ĳ.Qp [l/hod] 
Qh=0,4.1800 = 720 l/hod 
ĳ.....souþinitel  souþasnosti – 0,4 
 
Roþní potĜeba vody 
Qrok = Qp .d [l/rok] 
Qrok=1800.250=450 000 l/rok = 450 m3/rok 
d….. poþet dnĤ v roce, kdy se bude budova využívat 
 




 v=K.¥du [ l.s -1 ] 
Q





K..........   souþinitel odtoku [ l 0,5.s -0.5 ] 
Pro skupiny zaĜizovacích pĜedmČtĤ s nárazovým odbČrem vody, napĜ. veĜejné záchody, 
hromadné sprchy a umývárny - 1 
¥du....  souþet výpoþtových odtokĤ [ l.s -1 ] 
 
Q
 d = 7,01 l/s pĜi spádu 2% dle hydraulické kapacity DN 125.  




je DN 150. Vzhledem k tomu, že z budovy 
je vyvedeno kameninové potrubí DN 200. Volím dimenzi nové pĜípojky DN 200. 
 
Tabulka þ 1 Výpoþtové odtoky 
výtokový armatury Poþet n  Výpoþtový odtok DU[l/s] 
pisoár 7 0,8 
umývadlo 28 0,5 
sprcha 4 0,6 
WC 14 2 
 
 
Bilance dešĢových vod 
Qr=i.A.c [ l/s ] 
Qr=0,03.452,4.1=13,5 l/s  
 
i …….. intenzita deštČ [ l/s.m2] 
A……...pĤdorysný prĤmČt odvodĖované plochy [m2] 
c……….souþinitel odtoku vody z odvodĖované plochy 
 










Nyní jsou splaškové vody odvedeny do odpadní jímky o rozmČru 8000x8000x5000 mm 
kameninovým potrubím DN 200. 
Návrh 
Splaškové vody budou odvádČny novou pĜípojkou do stávající veĜejné splaškové kanalizace. 
Stávající jímka bude vyþerpána. Betonový strop v tloušĢce 200 mm a þást obvodové 
železobetonového zdiva v tloušĢce 200mm a výšce 800 mm budou vybourány. Taktéž budou 
vybourány 2 ks poklopĤ 1000x1000 mm. Poté bude jímka zasypána. V místČ vstupu potrubí 
do stávající jímky bude pĜe pĜechod kamenina-plast napojeno nové plastové potrubí 
kanalizaþní potrubí KG DN 200 SN8. Potrubí bude dál vedeno pĜes plastovou revizní šachtu 
DN 400 napĜ. Wavin, která bude osazena na hranici pozemku. Vedení kanalizaþní pĜípojky 
viz. pĜiložená situace kanalizaþní pĜípojky. PĜed realizací kanalizaþní pĜípojky je nutno 
vytýþení stávajících inženýrských sítí, zajistí investor. 
 
g)Uložení potrubí 
Bude sejmuta ornice v tloušĢce 200 mm. Výkop bude proveden do hloubky dle podélného 
Ĝezu v šíĜce 1 m. Potrubí bude uložena na pískové lože tloušĢky 100 mm. Potrubí bude 
obsypána štČrkopískem frakce 8 – 16 mm 300 mm nad vrchol trouby. Rýha bude zasypána 
vytČženým výkopkem. HutnČní bude probíhat po vrstvách tloušĢky 300 mm. Na povrch bude 
rozprostĜena vytČžená ornice. Dotþená plocha bude oseta travním semenem. 
 
h)ZávČr 
PĜed zasypáním výkopu bude provedena zkouška tČsnosti kanalizace dle ýSNEN 1610[10]. 















6.1 Popis stávajícího stavu budovy 

Dispoziþní uspoĜádání a systémová hranice obálky budovy 
Jedná se o objekt s dvČma nadzemními podlažími. Objekt je jednou vytápČnou teplotní zónou 
o návrhové teplotČ 20 °C. 
Skladby svislých konstrukcí 
Systémovou hranici obálky budovy stávajícího stavu tvoĜí obvodové stČny okolo 1. NP a 2. 
NP. Obvodové zdivo je kombinací železobetonových sloupĤ a plynosilikátových tvárnic.  
 
Skladby vodorovných konstrukcí a podlah 
Systémovou hranici obálky budovy stávajícího stavu tvoĜí podlaha na zeminČ a strop 
s podlahou nad venkovním prostorem, strop nad 2.NP 
Strop nad 1. NP je železobetonové. Strop nad 2. NP je zateplen minerální vatou tloušĢky 120 
mm. Venkovní podhled nad vstupem je zateplen dĜevocementovou izolací tloušĢky 80 mm. 
Podlaha na terénu je betonová. 
SchodištČ je betonová. 
VýplnČ otvorĤ 
V systémové hranici obálky budovy stávajícího stavu jsou svislá okna 1. NP a 2. NP, vstupní 
vchodové dveĜe, a další jednokĜídlové dveĜe do klubovny a 5 ks dveĜí do sociálního zaĜízení. 
Stávající okna vytápČného prostoru jsou dĜevČná zdvojená. Vstupní vchodové dveĜe jsou 
hliníkové plnČ prosklené 2 ks, jednokĜídlových vstupní dveĜí jsou dĜevČné do ocelové 
zárubnČ. Interiérové dveĜe na hranici zón jsou dĜevČné. 
Technické systémy 
a) VČtrání 
V souþasnosti je objekt vČtrán pĜirozenČ prostĜednictvím oken. 
b) VytápČní a ohĜev vody 
Objekt je vytápČn plynovým atmosférickým kotlem o výkonu 50kW. Teplá voda je 






6.2 Popis navrženého stavu budovy 

Dispoziþní uspoĜádání a systémová hranice obálky budovy 
Jedná se o objekt s dvČma nadzemními podlažími.  Objekt je jednou vytápČnou teplotní zónou 
o návrhové teplotČ 20 °C. 
 
Skladby svislých konstrukcí 
Systémovou hranici obálky budovy návrhového stavu tvoĜí obvodové stČny a stČny 
z nevytápČných do vytápČných prostor S6, S7, S9  
Zateplení obvodových stČn S6, S7, S9  
NovČ budou obvodové stČny zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) 
s polystyrénem EPS 70F tl. 140 mm, skladba bude ukonþena silikonovou omítkou. Sokl bude 
zateplen nenasákavým polystyrénem XPS tloušĢky 80 mm), skladba bude ukonþena 
mozaikovou omítkou.  
Nadpraží a ostČní oken bude zatepleno polystyrénem  EPS 70F v min tloušĢce 20 mm, lépe 30 
mm. Pokud bude technicky proveditelné, bude zateplen i parapet. 
Zateplení obvodových stČn bude konþit 1000 mm pod úrovní terénu alespoĖ v místech okolo 
vytápČného prostoru vstupu a prádelny. 
Pokud bude kromČ lepení použito i kotvení fasádních polystyrénových desek, tak kotvy budou 
zapuštČny a pĜekryty víþkem nebo alternativnČ budou použity kotvy plastové, resp. budou 
použity kotvy s bodovým þinitelem prostupu tepla = 0. 
 
Skladby vodorovných konstrukcí a podlah 
Systémovou hranici obálky budovy stávajícího stavu tvoĜí podlaha na zeminČ a strop 







Zateplení stropu s podlahou nad venkovním prostorem S2 
NovČ bude strop s podlahou nad venkovním prostorem zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem (ETICS) s minerálních vláken tloušĢky 200 mm, skladba bude ukonþena 
silikonovou omítkou.  
Pokud bude kromČ lepení použito i kotvení fasádních polystyrénových desek, tak kotvy budou 
zapuštČny a pĜekryty víþkem nebo alternativnČ budou použity kotvy plastové, resp. budou 
použity kotvy s bodovým þinitelem prostupu tepla = 0  
Zateplení stropu nad 2. NP S4 
Strop na 2. NP bude zateplen MW Ȝ=0,035 W/mK tl. 120 mm + 140 mm. Tepelná izolace 
bude vložena do kovového roštu s CD profilĤ 2x27 mm, na který bude dále uchycena 
parozábrana a sádrokartonové desky tloušĢky 12, 5 mm. V sociálním zaĜízení bude použita 
impregnovaná sádrokartonová deska. 
Ponechání stávající skladby podlahy na terénu  
VýplnČ otvorĤ 
V systémové hranici obálky budovy návrhového stavu jsou svislá okna 1. NP a 2. NP, vstupní 
vchodové dveĜe 2 ks, dveĜe venkovní jednokĜídlé 5 ks. 
VýmČna dĜevČných zdvojených oken 
DĜevČná zdvojená okna systémové hranice budou vymČnČna za okna plastová s izolaþním 
trojsklem. Osazení bude provedeno dle platné technické normy vþetnČ použití utČsĖovacích 
pásek. ParotČsná páska bude použita z interiéru, paropropustná a vodotČsná z exteriéru. 
VýmČna dĜevČných vstupních dveĜí 
DĜevČné dveĜe budou vymČnČny za plastové. Osazení bude provedeno dle platné technické 
normy vþetnČ použití utČsĖovacích pásek. ParotČsná páska bude použita z interiéru, 
paropropustná a vodotČsná z exteriéru. 
VýmČna hliníkových vstupních dveĜí 





 Osazení bude provedeno dle platné technické normy vþetnČ použití utČsĖovacích pásek. 
ParotČsná páska bude použita z interiéru, paropropustná a vodotČsná z exteriéru 
Technické systémy 
a) VČtrání 
Není Ĝešeno. NicménČ vzhledem k výmČnČ oken byla investorovi doporuþena ke zvážení 
instalace vzduchotechniky se zpČtným ziskem tepla. 
Pokud nedojde k instalaci vzduchotechniky, je nutné mechanicky vČtrat otevĜením oken a to 
nárazovitČ, nČkolikrát dennČ s velkou intenzitou výmČny vzduchu (vytvoĜení prĤvanu). 
b) VytápČní a ohĜev vody 
OhĜev vody zĤstává stávající pomocí nerezových ohĜívaþĤ vody o objemu 400 l – 2 ks. 
Investor vzhledem k cenČ a dlouhé životnosti nechce tyto mČnit. Stávající plynový 
atmosférický kotel o výkonu 50 kW bude vymČnČn za plynový kondenzaþní kotel o výkonu 
35 kW. 
c) Chlazení, úprava vlhkosti 
Není Ĝešeno. NicménČ pro zamezení letního pĜehĜívání je vhodná instalace venkovních 
žaluzií. 
Tabulka þ. 2 Porovnání roþní mČrné potĜeby tepla stávající stav a návrhový stav 
 mČrná potĜeba tepla na 
vytápČní [kWh/(m2.a)] 
prĤmČrný souþinitel prostupu 
tepla[W/(m2.K)] 















Tabulka þ. 3 Požadavek na souþinitele prostupu tepla mČnČných konstrukcí  
konstrukce 







UN,20[W/(m2·K)] U[W/(m2·K)] U[W/(m2·K)] 
S1 – podlaha na terénu  0,45 3,935        _____ 
S2-strop s podlahou 
nad venkovním prostorem 0,24 1,26 
0,19 
S4-strop nad 2.NP 0,30 0,339 0,1 
S6-obvodové zdivo 0,30 0,656 0,219 
S7-obvodové zdivo-zazdívky 0,3 _____ 0,213 
S9-nové obvodové zdivo 0,3 _____ 0,245 
 
6.3. ZávČr vyhodnocení 
Realizací opatĜení se dosáhne 55 % úspory na mČrné potĜebČ tepla, což je výrazné snížení 
energetické nároþnosti budovy.  
Další snížení mČrné spotĜeby tepla by bylo možné dosáhnout zateplením podlahy na zeminČ, 
Vzhledem k tomu že v nedávné dobČ byla provedena rekonstrukce podlah v 1. NP nepĜipadá 




Cílem diplomové práce bylo navrhnout taková energeticky opatĜení budovy Sokolovny v obci 
Beþva.  Zateplením obálky budovy, výmČnou vnČjších výplní otvorĤ a výmČnou zdroje tepla 
za plynový kondenzaþní kotel bylo dosaženo splnČní požadavku na souþinitele prostupu tepla.                           
Navrženým opatĜením dosaženo 55% úspory na mČrné potĜebČ tepla, což je výrazné snížení 
energetické nároþnosti budovy. I když investice do tohoto opatĜení bude znamenat nemalé 





8. Seznam pĜíloh 
1. PrĤkaz energetické nároþnosti budovy pro navrhovaný stav 
2. Výpoþet tepelné ztráty objektu – navrhovaný stav 
3. Komplexní posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska šíĜení tepla a vodní páry- 
stávající stav 
4. Komplexní posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska šíĜení tepla a vodní páry - 
navrhovaný stav 
5. Výpoþet energetické nároþnosti budov a prĤmČrného souþinitele prostupu tepla- 
stávající stav 
6. Výpoþet energetické nároþnosti budov a prĤmČrného souþinitele prostupu tepla-            
navrhovaný stav 
7. Návrh expanzní nádoby 
8. Návrh obČhového þerpadla 
9. Návrh rozdČlovaþe a sbČraþe 
10. Návrh hydraulického vyrovnávaþe dynamických tlakĤ 
11. Posouzení stávajícího schodištČ 
9. Seznam použité odborné literatury 
[1] Zákon þ. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související pĜedpisy 
 
[2] Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
[3] Vyhláška þ. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeþujících 
bezbariérové užívání staveb 
 
[4] Vyhláška Ministerstva životního prostĜedí þ. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadĤ 
  






[6] Zákon þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci 
[7] ýSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpoþet tepelného výkonu 
[8] ýSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
[9] ýSN 75 6101 Stokové sítČ a kanalizaþní pĜípojky 
[10] ýSN EN 1610 - ProvádČní stok a kanalizaþních pĜípojek a jejich zkoušení 
[11] Zákon 185/2001 o odpadech v platném znČní 
[12] NaĜízení 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky 
[13] NaĜízení 591/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništi 



















10. Seznam dokumentace 
C. SITUAýNÍ VÝKRESY 
C. 1 KOORDINAýNÍ SITUACE 
D. DOKUMENTACE OBJEKTģ  
STAVEBNÍ ýÁST 
D. 1. 1. 01 ZÁKLADY-STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 02 PģDORYS 1. NP – STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 03 PģDORYS 2. NP – STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 04 ěEZ PěÍýNÝ A-A´  – STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 05 STROP NAD 1. NP  – STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 06 PģDORYS STěECHY – STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 07 POHLEDY: JIŽNÍ, VÝCHODNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 08 POHLEDY: SEVERNÍ, ZÁPADNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV 
D. 1. 1. 09 ZÁKLADY – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 10 PģDORYS 1. NP – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 11 PģDORYS 2. NP – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 12 ěEZ PěÍýNÝ A-A´  – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 13 PģDORYS STěECHY – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 14 POHLEDY: JIŽNÍ, VÝCHODNÍ – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 15 POHLEDY: SEVERNÍ, ZÁPADNÍ – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 16 DETAIL OKNA U PARAPETU – NOVÝ STAV 
D. 1. 1. 17 DETAIL OKNA U OSTċNÍ – NOVÝ STAV 






TECHNIKA PROSTěEDÍ STAVEB 
D. 1. 4. V. 01 PģDORYS I. NP ̽ VYTÁPċNÍ 
D. 1. 4. V. 02 SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÝCH TċLES 
D. 1. 4. V. 01 KANALIZAýNÍ PěÍPOJKA - SITUACE  
D. 1. 4. V. 02 KANALIZAýNÍ-PODÉLNÝ PROFIL 
 
11. Seznam tabulek 
1. Výpoþtové odtoky 
2. Porovnání roþní mČrné potĜeby tepla stávající stav a návrhový stav 





















PĜíloha þ. 1 







































ANO NE NE ANO
NE - - NE
ANO - - ANO
Vzhledem k vysokým investi ním náklad m a nejasnému budoucímu provozu 
(využití se m ní dle aktuálních požadavk  v obci) by zm na systému vytáp ní 











erpadla, regulace a další pomocná za ízení
0,313 0,939 0,011 0,033
x x
8,013 8,835
-ANO NE - -
ANO NE - -
ANO NE - -
Zateplení podlahy na zemin  alespo  na úrove  požadavku SN 73 0540, 

























PĜíloha þ. 2 














VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU,
POTEBY TEPLA NA VYTÁPNÍ A PRMRNÉHO
SOUINITELE PROSTUPU TEPLA
dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540
Ztráty 2010
Název objektu : Diplomová práce




Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :      -15.0 C
Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m :        7.6 C
initel roního kolísání venkovní teploty fg1 :       1.45
Prmrná vnitní teplota v objektu Ti,m :       20.0 C
Pdorysná plocha podlahy objektu A :      321.3 m2
Exponovaný obvod objektu P :       92.9 m
Obestavný prostor vytápných ástí budovy V :     2762.2 m3
Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu :        0.0 %
Typ objektu : nebytový
ZÁVRENÁ PEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:
Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te : -15.0 C
Ozna. Název Tep- Vytápná Objem Celk. % z Podíl
p./.m. místnosti lota plocha vzduchu ztráta celk. FiHL/(Ti-Te)
Ti Af[m2] V [m3] FiHL[W] FiHL [W/K]    
 1/   1               20.0    323.2  2802.1     31426 100.0% 897.88
Souet:    323.2   2802.1    31426 100.0%   897.88
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   31.426 kW 100.0 %
Souet tep. ztrát prostupem Fi,T   14.753 kW  46.9 %
Souet tep. ztrát vtráním Fi,V   16.672 kW  53.1 %
Tep. ztráta prostupem: Plocha:    Fi,T/m2:
strop pod pdou     1.247 kW    4.0 %    356.4 m2       3.5 W/m2
okna plastové       5.484 kW   17.4 %    136.2 m2      40.2 W/m2
dvee plastové      0.430 kW    1.4 %      9.5 m2      45.5 W/m2
dvee hliníkové     0.331 kW    1.1 %      6.3 m2      52.5 W/m2
strop nad teras     0.402 kW    1.3 %     67.5 m2       6.0 W/m2
stny obvodové      3.593 kW   11.4 %    513.3 m2       7.0 W/m2
stna obvodová      0.135 kW    0.4 %     16.8 m2       8.1 W/m2
stna zazdívka      0.059 kW    0.2 %      8.9 m2       6.7 W/m2
podlaha na teré     3.072 kW    9.8 %    321.3 m2       9.6 W/m2
PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PEDPIS:
Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994): q,c =     0.33 W/m3K
Spoteba energie na vytápní  - STN 730540, Zmena 5 (1997): E1 =    23.89 kWh/m3,rok
PIBLIŽNÁ MRNÁ POTEBA TEPLA NA VYTÁPNÍ PODLE STN 730540 (2002):
Uvažované hodnoty : - obestavný objem Vb =    2762.24 m3
- prmr. vnitní teplota Ti =        20.0 C
- vnjší teplota Te =       -15.0 C
- násobnost výmny n =   0,5 1/h
- prm. výkon int. zdroj tepla =   4 W/m2
- propustnost oken g =   0,5
- energie slun. záení =   200 kWh/m2,a
Uvedená propustnost a energie sluneního záení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že souástí
zadání není popis orientací oken a jejich propustností.
Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:      34607 kWh/a
Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát vtráním Qv:      29935 kWh/a
Pibližný tepelný zisk ze sluneního záení Qs:       6812 kWh/a
Pibližný tepelný zisk z vnitních zdroj tepla Qi:       6463 kWh/a
Výsledná poteba tepla na vytápní Qh:      51930 kWh/a
Vypotená pibližná mrná poteba tepla E1 =   18.80 kWh/m3,rok
PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:
Celk.sou.tep.ztráty (ustálený mrný tep.tok) prostupem H,T:   504.6 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy A:  1436.2 m2
Limit odvozený z U,req dílích konstrukcí... Uem,lim:     ----  W/m2K














PĜíloha þ. 3 
Komplexní posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska 










 Shrnutí vlastností hodnocených konstrukcí 
Teplo 2015
Název kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] Ma,max[kg/m2] Odpaření DeltaT10 [C]
S1 podlaha na terénu -... podlaha  0.084  3.935 --- --- 12.46
S2 strop s podlahou na... podlaha  0.584  1.260 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
S4 strop nad 2. NP - p... střecha  2.750  0.339 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
S6 obvodové zdivo - pů... stěna  1.347  0.659  0.1065 ano ---
Vysvětlivky:
R tepelný odpor konstrukce
U součinitel prostupu tepla konstrukce
Ma,max maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok
DeltaT10 pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S1 podlaha na terénu - původní stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Dlažba keramic 0,0200 1,0100 840,0 2000,0 200,0  0.0000
 2 Cementová stěr 0,0300 1,1600 840,0 2000,0 19,0  0.0000
 3 Betonová mazan 0,0500 1,3000 1020,0 2200,0 20,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Dlažba keramická ---
 2 Cementová stěrka ---
 3 Betonová mazanina ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       0.084 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       3.935 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   3.96 / 3.99 / 4.04 / 4.14 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.0E+0010 m/s
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        8.93 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.252
Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540:
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :     1342.13 Ws/m2K
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :       12.46 C
STOP, Teplo 2015
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S2 strop s podlahou nad venkovním prostorem - původní stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Strop nad venkovním prostředím
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Dlažba keramic 0,0200 1,0100 840,0 2000,0 200,0  0.0000
 2 Cementová stěr 0,0300 1,1600 840,0 2000,0 19,0  0.0000
 3 Železobeton 0,1500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0  0.0000
 4 Třískocementov 0,0800 0,1900 1580,0 600,0 6,5  0.0000
 5 Břízolit 0,0200 0,9000 840,0 1900,0 25,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Dlažba keramická ---
 2 Cementová stěrka ---
 3 Železobeton ---
 4 Třískocementové desky ---
 5 Břízolit ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
   2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
   4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
   10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       0.584 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       1.260 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   1.28 / 1.31 / 1.36 / 1.46 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.3E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        29.0
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        10.0 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        9.84 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.714
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.6  0.741   11.2  0.595   13.9  0.714   83.4
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   14.4  0.714   84.2
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   15.5  0.714   81.3
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   16.8  0.714   76.6
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   18.3  0.714   74.7
   6   18.0  0.502   14.5 ------   19.1  0.714   74.7
   7   18.4  0.428   14.9 ------   19.5  0.714   74.8
   8   18.3  0.458   14.8 ------   19.4  0.714   74.7
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   18.4  0.714   74.7
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   17.1  0.714   76.0
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   15.6  0.714   80.5
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   14.4  0.714   84.3
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  12.5  11.6  10.4   5.9 -14.1 -15.1
p [Pa]:  1334   844   774   241   177   116
p,sat [Pa]:  1453  1366  1259   927   180   163
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  2.450E-0008 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2015
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S4 strop nad 2. NP - původní stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Dřevo 0,0250 0,1800 2510,0 400,0 157,0  0.0000
 2 Uzavřená vzduc 0,0350 0,2160* 1100,0 25,1 0,3  0.0000
 3 Minerální vlák 0,1200 0,0490 1150,0 150,0 5,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Dřevo ---
 2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm
vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.219 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0600 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.0350 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m
 3 Minerální vlákna ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.10 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
   2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
    4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
  10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       2.750 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.339 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.36 / 0.39 / 0.44 / 0.54 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   2.4E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        35.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         4.2 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       17.57 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.919
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.6  0.741   11.2  0.595   18.7  0.919   61.5
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   18.8  0.919   63.4
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   19.1  0.919   64.3
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   19.5  0.919   64.6
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   19.9  0.919   67.3
   6   18.0  0.502   14.5 ------   20.2  0.919   69.9
   7   18.4  0.428   14.9 ------   20.3  0.919   71.2
   8   18.3  0.458   14.8 ------   20.3  0.919   70.7
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   20.0  0.919   67.6
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   19.6  0.919   64.9
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   19.2  0.919   64.2
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   18.9  0.919   63.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e 
theta [C]:  19.3  17.6  15.5 -15.7
p [Pa]:  1334   280   277   116
p,sat [Pa]:  2241  2006  1759   154
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.370E-0008 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2015
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S6 obvodové zdivo - původní stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Omítka vápenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0  0.0000
 2 Plynosilikát 0,3000 0,2300 840,0 680,0 10,0  0.0000
 3 Břízolit 0,0200 0,9000 840,0 1900,0 25,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Omítka vápenocementová ---
 2 Plynosilikát ---
 3 Břízolit ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
    2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
   4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
  10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       1.347 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.659 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.68 / 0.71 / 0.76 / 0.86 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   2.1E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        36.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        10.5 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       14.86 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.847
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.6  0.741   11.2  0.595   17.0  0.847   68.3
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   17.3  0.847   70.0
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   17.9  0.847   69.8
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   18.6  0.847   68.6
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   19.3  0.847   69.8
   6   18.0  0.502   14.5 ------   19.8  0.847   71.5
   7   18.4  0.428   14.9 ------   20.0  0.847   72.5
   8   18.3  0.458   14.8 ------   19.9  0.847   72.1
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   19.4  0.847   70.0
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   18.7  0.847   68.6
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   17.9  0.847   69.5
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   17.3  0.847   70.2
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e 
theta [C]:  17.4  16.9 -15.5 -16.0
p [Pa]:  1334  1215   273   116
p,sat [Pa]:  1983  1922   158   150
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
 na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.2158  0.3200  6.076E-0008
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.1065 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     3.4218 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2015
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S1 podlaha na terénu - původní stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dlažba keramická 0,020      1,010 200,0
  2 Cementová stěrka 0,030      1,160 19,0
  3 Betonová mazanina 0,050      1,300 20,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,422
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,252
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  3,935 W/m2K
 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
  III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C
 Vypočtená hodnota: dT10 =  12,46 C
 dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S2 strop s podlahou nad venkovním prostorem - původní stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dlažba keramická 0,020      1,010 200,0
  2 Cementová stěrka 0,030      1,160 19,0
  3 Železobeton 0,150      1,580 29,0
  4 Třískocementové desky 0,080      0,190 6,5
  5 Břízolit 0,020      0,900 25,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,714
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  1,260 W/m2K
 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S4 strop nad 2. NP - původní stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dřevo 0,025      0,180 157,0
  2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 0,035      0,216 0,29
  3 Minerální vlákna 0,120      0,049 5,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,919
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,339 W/m2K
 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S6 obvodové zdivo - původní stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Plynosilikát 0,300      0,230 10,0
  3 Břízolit 0,020      0,900 25,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,847
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,659 W/m2K
 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 1,140 kg/m2,rok
(materiál: Břízolit).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1065 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,4218 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.












PĜíloha þ. 4 
Komplexní posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska 










 Shrnutí vlastností hodnocených konstrukcí 
Teplo 2015
Název kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] Ma,max[kg/m2] Odpaření DeltaT10 [C]
S2N - strop s podlahou... podlaha  4.989  0.192  0.0010 ano ---
S4N strop nad 2. NP - ... střecha  9.801  0.100 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
S6N obvodové zdivo - n... stěna  4.396  0.219  0.0050 ano ---
S7N obvodové zdivo - n... stěna  4.520  0.213  0.0134 ano ---
S9N obvodové zdivo - n... stěna  3.905  0.245  0.0156 ano ---
Vysvětlivky:
R tepelný odpor konstrukce
U součinitel prostupu tepla konstrukce
Ma,max maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok
DeltaT10 pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S2N - strop s podlahou nad venkovním prostorem - nový stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Strop nad venkovním prostředím
Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Dlažba keramic 0,0200 1,0100 840,0 2000,0 200,0  0.0000
 2 Cementová stěr 0,0300 1,1600 840,0 2000,0 19,0  0.0000
 3 Železobeton 0,1500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0  0.0000
 4 Třískocementov 0,0800 0,1900 1580,0 600,0 6,5  0.0000
 5 Břízolit 0,0200 0,9000 840,0 1900,0 25,0  0.0000
 6 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 7 minerální vlna 0,2000 0,0400 840,0 230,0 2,0  0.0000
 8 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 9 Omítka silikon 0,0020 0,7000 840,0 1750,0 90,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Dlažba keramická ---
 2 Cementová stěrka ---
 3 Železobeton ---
 4 Třískocementové desky ---
 5 Břízolit ---
 6 Lep. stěrka ---
 7 minerální vlna ---
 8 Lep. stěrka ---
 9 Omítka silikonová ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
   2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
   4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
   10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       4.989 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.192 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.7E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      1432.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        20.4 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.82 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.953
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.6  0.741   11.2  0.595   19.5  0.953   58.6
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   19.6  0.953   60.6
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   19.7  0.953   62.0
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   20.0  0.953   62.9
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   20.2  0.953   66.2
   6   18.0  0.502   14.5 ------   20.4  0.953   69.1
   7   18.4  0.428   14.9 ------   20.4  0.953   70.7
   8   18.3  0.458   14.8 ------   20.4  0.953   70.1
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   20.2  0.953   66.5
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   20.0  0.953   63.3
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   19.8  0.953   62.0
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   19.6  0.953   60.8
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7   7-8   8-9    e 
theta [C]:  19.5  19.4  19.2  18.6  15.9  15.7  15.7 -16.7 -16.7 -16.7
p [Pa]:  1334   879   815   321   262   205   193   148   137   116
p,sat [Pa]:  2265  2247  2224  2140  1801  1784  1783   141   140   140
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.5020  0.5020  5.480E-0009
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0010 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     5.9151 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2015
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S4N strop nad 2. NP - nový stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Sádrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0  0.0000
 2 Jutafol N AL 1 0,0002 0,3900 1700,0 850,0 95000,0^  0.0000
 3 Uzavřená vzduc 0,0540 0,3560* 1009,4 34,8 0,2  0.0000
 4 Isover Uni 0,2600 0,0380 800,0 40,0 1,0  0.0000
 5 Dřevo 0,0250 0,1800 2510,0 400,0 157,0  0.0000
 6 Uzavřená vzduc 0,0350 0,2160* 1100,0 25,1 0,3  0.0000
 7 Minerální vlák 0,1200 0,0490 1150,0 150,0 5,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Sádrokarton ---
 2 Jutafol N AL 170 Special ---
 3 Uzavřená vzduch. dutina tl. 50 mm
vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.338 W/(m.K)
Tep. vodivost kov. profilů:    50.0 W/(m.K)
Typ profilů: CW a obdobné (SDK příčky)
Vzduch uvnitř profilů: ne
Šířka kovových profilů:  0.0500 m
Tloušťka (hloubka) profilů:  0.0540 m
Tloušťka stěn profilů:  0.0006 m
Osová vzdálenost profilů:  0.4000 m
 4 Isover Uni ---
 5 Dřevo ---
 6 Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm
vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.219 W/(m.K)
 Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0600 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.0350 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m
 7 Minerální vlákna ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.10 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
   2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
   4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
  10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       9.801 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.100 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.2E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       638.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        11.2 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.67 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.975
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.6  0.741   11.2  0.595   20.0  0.975   56.7
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   20.1  0.975   58.8
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   20.2  0.975   60.4
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   20.3  0.975   61.7
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   20.4  0.975   65.4
   6   18.0  0.502   14.5 ------   20.5  0.975   68.6
   7   18.4  0.428   14.9 ------   20.5  0.975   70.3
    8   18.3  0.458   14.8 ------   20.5  0.975   69.7
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   20.4  0.975   65.8
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   20.3  0.975   62.2
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   20.2  0.975   60.5
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   20.1  0.975   59.0
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e 
theta [C]:  20.2  20.0  20.0  19.4  -6.3  -6.8  -7.4 -16.6
p [Pa]:  1334  1328   361   360   347   147   147   116
p,sat [Pa]:  2370  2338  2338  2257   359   343   326   142
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  1.018E-0008 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2015
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S6N obvodové zdivo - nový stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Omítka vápenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0  0.0000
 2 Plynosilikát 0,3000 0,2300 840,0 680,0 10,0  0.0000
 3 Břízolit 0,0200 0,9000 840,0 1900,0 25,0  0.0000
 4 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 5 Polystyrén 70 0,1400 0,0400 1250,0 16,0 40,0  0.0000
 6 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 7 Omítka silikon 0,0020 0,7000 840,0 1750,0 90,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
 vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Omítka vápenocementová ---
 2 Plynosilikát ---
 3 Břízolit ---
 4 Lep. stěrka ---
 5 Polystyrén 70 ---
 6 Lep. stěrka ---
 7 Omítka silikonová ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
   2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
   4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
  10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       4.396 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.219 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.2E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       610.0
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        14.4 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.59 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.947
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
    1   14.6  0.741   11.2  0.595   19.4  0.947   59.1
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   19.4  0.947   61.1
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   19.6  0.947   62.4
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   19.9  0.947   63.2
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   20.2  0.947   66.4
   6   18.0  0.502   14.5 ------   20.3  0.947   69.3
   7   18.4  0.428   14.9 ------   20.4  0.947   70.8
   8   18.3  0.458   14.8 ------   20.4  0.947   70.2
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   20.2  0.947   66.7
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   19.9  0.947   63.6
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   19.7  0.947   62.4
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   19.4  0.947   61.3
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e 
theta [C]:  19.6  19.5   9.7   9.5   9.5 -16.7 -16.7 -16.7
p [Pa]:  1334  1287   916   855   842   151   138   116
p,sat [Pa]:  2284  2262  1204  1191  1189   141   141   141
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.4353  0.4703  1.133E-0008
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0050 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     1.5802 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2015
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2015
Název úlohy : S7N obvodové zdivo - nový stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
 Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Omítka vápenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0  0.0000
 2 Ytong 0,3000 0,2030 1000,0 600,0 7,0  0.0000
 3 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 4 Polystyrén 70 0,1400 0,0400 1250,0 16,0 40,0  0.0000
 5 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 6 Omítka silikon 0,0020 0,7000 840,0 1750,0 90,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Omítka vápenocementová ---
 2 Ytong ---
 3 Lep. stěrka ---
 4 Polystyrén 70 ---
 5 Lep. stěrka ---
 6 Omítka silikonová ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
   2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
   4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
  10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       4.520 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.213 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   4.5E+0010 m/s
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       504.2
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        14.1 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.65 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.948
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.6  0.741   11.2  0.595   19.4  0.948   59.0
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   19.5  0.948   61.0
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   19.7  0.948   62.3
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   19.9  0.948   63.1
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   20.2  0.948   66.3
   6   18.0  0.502   14.5 ------   20.3  0.948   69.2
   7   18.4  0.428   14.9 ------   20.4  0.948   70.8
   8   18.3  0.458   14.8 ------   20.4  0.948   70.2
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   20.2  0.948   66.6
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   20.0  0.948   63.5
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   19.7  0.948   62.3
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   19.5  0.948   61.2
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e 
theta [C]:  19.7  19.5   8.8   8.8 -16.7 -16.7 -16.7
p [Pa]:  1334  1279   977   963   156   142   116
p,sat [Pa]:  2288  2267  1130  1129   141   141   140
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.3947  0.4506  1.841E-0008
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0134 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     1.4994 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2015
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
 Teplo 2015
Název úlohy : S9N obvodové zdivo - nový stav
Zpracovatel : Bc. Pavla Orlová
Zakázka : Rekonstrukce budovy Horní Bečva
Datum : 17.10.2015
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Omítka vápenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0  0.0000
 2 Ytong 0,1500 0,2030 1000,0 600,0 7,0  0.0000
 3 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 4 Polystyrén 70 0,1400 0,0400 1250,0 16,0 40,0  0.0000
 5 Lep. stěrka 0,0020 0,8000 920,0 1300,0 50,0  0.0000
 6 Omítka silikon 0,0020 0,7000 840,0 1750,0 90,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Omítka vápenocementová ---
 2 Ytong ---
 3 Lep. stěrka ---
 4 Polystyrén 70 ---
 5 Lep. stěrka ---
 6 Omítka silikonová ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
   1       31   20.6  54.7 1326.6   -2.7  81.3  396.4
   2       28   20.6  56.9 1379.9   -1.1  80.7  449.8
   3       31   20.6  58.8 1426.0    2.6  79.6  586.0
   4       30   20.6  60.5 1467.2    7.4  77.6  798.6
   5       31   20.6  64.6 1566.7   12.4  74.7 1075.1
   6       30   20.6  68.1 1651.5   15.4  72.4 1266.1
   7       31   20.6  69.9 1695.2   16.8  71.1 1359.6
   8       31   20.6  69.2 1678.2   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  65.0 1576.4   12.8  74.4 1099.3
  10       31   20.6  61.1 1481.8    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.9 1428.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.1 1384.8   -1.0  80.8  454.1
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí
na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       3.905 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.245 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.9E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       104.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         8.2 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.36 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.940
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.6  0.741   11.2  0.595   19.2  0.940   59.6
   2   15.2  0.750   11.8  0.593   19.3  0.940   61.6
   3   15.7  0.728   12.3  0.537   19.5  0.940   62.8
   4   16.1  0.662   12.7  0.401   19.8  0.940   63.5
   5   17.2  0.582   13.7  0.158   20.1  0.940   66.6
   6   18.0  0.502   14.5 ------   20.3  0.940   69.4
   7   18.4  0.428   14.9 ------   20.4  0.940   70.9
   8   18.3  0.458   14.8 ------   20.3  0.940   70.3
   9   17.3  0.574   13.8  0.127   20.1  0.940   66.9
  10   16.3  0.647   12.8  0.364   19.9  0.940   63.9
  11   15.7  0.720   12.3  0.522   19.6  0.940   62.8
  12   15.2  0.752   11.8  0.593   19.3  0.940   61.8
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e 
theta [C]:  19.5  19.3  13.1  13.0 -16.6 -16.6 -16.7
p [Pa]:  1334  1271  1099  1082   162   146   116
p,sat [Pa]:  2265  2241  1503  1501   142   141   141
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.2554  0.3047  2.119E-0008
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0156 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     1.7670 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
 STOP, Teplo 2015
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S2N - strop s podlahou nad venkovním prostorem - nový stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dlažba keramická 0,020      1,010 200,0
  2 Cementová stěrka 0,030      1,160 19,0
  3 Železobeton 0,150      1,580 29,0
  4 Třískocementové desky 0,080      0,190 6,5
  5 Břízolit 0,020      0,900 25,0
  6 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  7 minerální vlna 0,200      0,040 2,0
  8 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  9 Omítka silikonová 0,002      0,700 90,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,953
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,192 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok
(materiál: Lep. stěrka).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0010 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,9151 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S4N strop nad 2. NP - nový stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Sádrokarton 0,0125      0,220 9,0
  2 Jutafol N AL 170 Special 0,0002      0,390 95000,0
  3 Uzavřená vzduch. dutina tl. 50 0,054      0,356 0,19
  4 Isover Uni 0,260      0,038 1,0
  5 Dřevo 0,025      0,180 157,0
  6 Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 0,035      0,216 0,29
  7 Minerální vlákna 0,120      0,049 5,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,975
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,100 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S6N obvodové zdivo - nový stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Plynosilikát 0,300      0,230 10,0
  3 Břízolit 0,020      0,900 25,0
  4 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  5 Polystyrén 70 0,140      0,040 40,0
  6 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  7 Omítka silikonová 0,002      0,700 90,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,947
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,219 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,134 kg/m2,rok
(materiál: Polystyrén 70).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0050 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,5802 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S7N obvodové zdivo - nový stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Ytong 0,300      0,203 7,0
  3 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  4 Polystyrén 70 0,140      0,040 40,0
  5 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  6 Omítka silikonová 0,002      0,700 90,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,948
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,213 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,134 kg/m2,rok
(materiál: Polystyrén 70).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0134 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4994 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  S9N obvodové zdivo - nový stav
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Ytong 0,150      0,203 7,0
  3 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  4 Polystyrén 70 0,140      0,040 40,0
  5 Lep. stěrka 0,002      0,800 50,0
  6 Omítka silikonová 0,002      0,700 90,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,940
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,245 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,134 kg/m2,rok
(materiál: Polystyrén 70).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0156 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7670 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.












PĜíloha þ. 5 
Výpoþet energetické nároþnosti budov a prĤmČrného souþinitele 










 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2
a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370
Energie 2015
Název úlohy: Rekonstrukce budovy Horní Bečva - původní stav
Zpracovatel: Bc. Pavla Orlová
Zakázka: 
Datum: 19.10.2015
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 
Počet zón v budově: 1
Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont
leden 31 -1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
únor 28 -0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru SV SZ JV JZ
leden 31 -1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5
únor 28 -0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6
březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9
duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0
květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3
červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1
červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2
srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2
září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8
říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1
listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : 
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : 
Základní popis zóny 
Název zóny: Vytápěná zóna
Typ zóny pro určení Uem,N: jiná než nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: jiná budova než RD a BD
Typ hodnocení: změna stávající budovy
Obsazenost zóny: 100,0 m2/osobu
Uvažovaný počet osob v zóně: 6,3 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody)
Objem z vnějších rozměrů: 2645,37 m3
Podlah. plocha (celková vnitřní): 630,99 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 683,19 m2
 Účinná vnitřní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Typ vytápění: nepřerušované
Regulace otopné soustavy: ano
Průměrné vnitřní zisky: 1169 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
 · časový podíl produkce: 30+5 % (osoby+spotřebiče)
 · zohlednění spotřebičů: jen zisky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx
 · dodanou energii na osvětlení: 12,2 kWh/(m2.a)
 (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů)
 · prům. účinnost osvětlení: 10 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · další tepelné zisky: 0,0 W
Potřeba tepla na přípravu TV: 17301,44 MJ/rok
....... odvozeno pro · denní potřebu teplé vody: 40,0 l/(osobu.den)
 · roční potřebu teplé vody: 92,0 m3
 · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Teplovzdušné vytápění: ne
Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava:
Název zdroje tepla: Atmosferický plynový kotel (podíl 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost výroby tepla: 76,0 % 
Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 %
Příkon čerpadel vytápění: 41,0 W (prům. roční příkon)
Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W
Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
Název zdroje tepla: Elektrický ohřívač (podíl 100,0 %)
Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost zdroje přípravy TV: 96,0 %
Objem zásobníku TV: 400,0 l
Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 5,6 Wh/(l.d)
Délka rozvodů TV: 52,0 m
Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 204,3 Wh/(m.d)
Příkon čerpadel distribuce TV: 6,0 W
Příkon regulace: 0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně: 2169,468 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 82,0 %
Typ větrání zóny:  přirozené
Minimální násobnost výměny: 0,5 1/h
Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h
Měrný tepelný tok větráním Hv: 357,962 W/K
Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K]
S2 strop nad exteriérem 73,44 1,260 1,00 92,534 0,240
S4 strop do půdy 356,4 0,339 1,00 120,820 0,300
S6 obvodové zdivo 514,72 0,659 1,00 339,199 0,300
okno 9,0 (1,0x1,5 x 6) 2,400 1,00 21,600 1,500
okno 2,16 (0,6x0,6 x 6) 2,400 1,00 5,184 1,500
okno 46,08 (1,2x2,4 x 16) 2,400 1,00 110,592 1,500
okno 10,8 (0,9x1,5 x 8) 2,400 1,00 25,920 1,500
okno 0,36 (0,6x0,6 x 1) 2,400 1,00 0,864 1,500
okno 12,6 (1,2x0,75 x 14) 2,400 1,00 30,240 1,500
okno 0,34 (0,45x0,75 x 1) 2,400 1,00 0,810 1,500
okno 34,56 (1,2x2,4 x 12) 2,400 1,00 82,944 1,500
okno 0,72 (0,6x0,6 x 2) 2,400 1,00 1,728 1,500
okno 2,7 (0,9x1,5 x 2) 2,400 1,00 6,480 1,500
okno 10,8 (0,9x1,5 x 8) 2,400 1,00 25,920 1,500
dveře-dřevo 4,73 (0,8x1,97 x 3) 2,000 1,00 9,456 1,700
dveře-dřevo 1,38 (0,7x1,97 x 1) 2,000 1,00 2,758 1,700
dveře-dřevo 1,58 (0,8x1,97 x 1) 2,000 1,00 3,152 1,700
 dveře-sklo 6,3 (1,6x1,97 x 2) 4,000 1,00 25,216 1,700
luxfery 3,71 (2,85x1,3 x 1) 3,200 1,00 11,856 1,500
luxfery 10,97 (2,85x3,85 x 1) 3,200 1,00 35,112 1,500
Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla
a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C.
Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm).
Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K
Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 952,385 W/K
......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 110,334 W/K
Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : 
1. konstrukce ve styku se zeminou 
Název konstrukce: S1 podlaha na terénu
Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 301,41 m2
Exponovaný obvod podlahy: 85,2 m
Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0
Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
Tloušťka obvodové stěny: 0,34 m
Tepelný odpor podlahy: 0,084 m2K/W
Přídavná okrajová izolace: není
Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 3,937 W/m2K
Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Činitel teplotní redukce b: 0,14
Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,556 W/m2K
Ustálený měrný tok zeminou Hg: 167,499 W/K
Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 133,724 do 521,044 W/K
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 203,058 / 93,587 W/K
Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 167,499 W/K
............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 30,141 W/K
Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 133,724 do 521,044 W/K
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :  
Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky
    Markýza   Levá stěna   Pravá stěna Celk.
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-dřevo Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-dřevo Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-dřevo V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-sklo J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
luxfery S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
luxfery S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Okolí / Horiz.   Celkový Způsob stanovení
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-dřevo Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-dřevo Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
 dveře-dřevo V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-sklo J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
luxfery S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
luxfery S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
Vysvětlivky: F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu
zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními
stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel.
Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
okno 9,0 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 J (90°)
okno 2,16 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 J (90°)
okno 46,08 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 J (90°)
okno 10,8 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
okno 0,36 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
okno 12,6 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 0,34 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 34,56 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 0,72 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 2,7 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 V (90°)
okno 10,8 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 V (90°)
dveře-dřevo 4,73 0,0 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
dveře-dřevo 1,38 0,0 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
dveře-dřevo 1,58 0,0 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 V (90°)
dveře-sklo 6,3 0,75 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 J (90°)
luxfery 3,71 0,3 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 S (90°)
luxfery 10,97 0,3 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 S (90°)
Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Měsíc: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytápění): 3982,2 6182,9 9748,5 12403,5 13894,5 13219,6
Měsíc: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytápění): 13198,9 13952,8 10508,7 8988,4 5153,6 3282,5
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
Název zóny: Vytápěná zóna
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Měrný tepelný tok větráním Hv: 357,962 W/K
Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový
             měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 1092,860 W/K
Ustálený měrný tok zeminou Hg: 167,499 W/K
Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: ---
Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: ---
Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: ---
Měrný tok větranými stěnami H,vw: ---
Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ---
Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt: ---
Výsledný měrný tok H: 1618,321 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 90,398 4,234 3,982 8,216 0,996 100,0 82,219
2 77,167 3,308 6,183 9,490 0,992 100,0 67,756
3 69,716 3,217 9,748 12,966 0,980 100,0 57,009
4 49,853 2,724 12,403 15,127 0,948 100,0 35,514
5 30,005 2,497 13,895 16,391 0,855 100,0 15,990
6 17,828 2,314 13,220 15,533 0,722 100,0 6,613
7 10,563 2,391 13,199 15,590 0,530 45,9 2,298
8 10,977 2,497 13,953 16,450 0,526 45,4 2,330
9 28,236 2,765 10,509 13,273 0,885 100,0 16,492
10 50,687 3,196 8,988 12,184 0,966 100,0 38,914
11 69,468 3,523 5,154 8,677 0,991 100,0 60,868
 12 82,952 4,192 3,283 7,474 0,996 100,0 75,511
Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 461,514 GJ
Roční energetická bilance výplní otvorů:
Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
okno J 7,845 9,904 8,258 1,05 -9,8 1,6
okno J 1,883 2,377 1,982 1,05 -9,8 1,6
okno J 40,164 50,710 42,281 1,05 -9,8 1,6
okno Z 9,413 9,162 7,280 0,77 -8,9 2,1
okno Z 0,314 0,305 0,243 0,77 -8,9 2,1
okno S 10,982 5,835 4,595 0,42 -4,5 2,2
okno S 0,294 0,156 0,123 0,42 -4,5 2,2
okno S 30,123 16,004 12,603 0,42 -4,5 2,2
okno S 0,628 0,333 0,263 0,42 -4,5 2,2
okno V 2,353 2,290 1,820 0,77 -8,9 2,1
okno V 9,413 9,162 7,280 0,77 -8,9 2,1
dveře-dřevo Z 3,434 0,000 0,000 0,00 2,0 2,0
dveře-dřevo Z 1,002 0,000 0,000 0,00 2,0 2,0
dveře-dřevo V 1,145 0,000 0,000 0,00 2,0 2,0
dveře-sklo J 9,158 5,946 4,958 0,54 -6,5 3,4
luxfery S 4,306 0,588 0,463 0,11 0,8 3,1
luxfery S 12,752 1,742 1,372 0,11 0,8 3,1
Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi-
telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem,
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno-
stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku.
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 138,129 --- --- --- 2,997 3,578 0,119 144,823
2 113,832 --- --- --- 2,852 2,657 0,108 119,449
3 95,776 --- --- --- 2,997 2,448 0,119 101,340
4 59,664 --- --- --- 2,949 1,936 0,115 64,664
5 26,863 --- --- --- 2,997 1,648 0,119 31,627
6 11,110 --- --- --- 2,949 1,481 0,115 15,654
7 3,861 --- --- --- 2,997 1,530 0,060 8,448
8 3,914 --- --- --- 2,997 1,648 0,059 8,618
9 27,707 --- --- --- 2,949 1,982 0,115 32,753
10 65,377 --- --- --- 2,997 2,424 0,119 70,917
11 102,260 --- --- --- 2,949 2,824 0,115 108,148
12 126,860 --- --- --- 2,997 3,531 0,119 133,507
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel: 839,947 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 1260,4 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 1404,8 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,44 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 0,90 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : 
Faktor tvaru budovy A/V: 0,53 m2/m3
Rozložení měrných tepelných toků 
Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%]
1 Celkový měrný tok H: --- 1618,321 100,00 %
z toho: Měrný tok větráním Hv: --- 357,962 22,12 %
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 167,499 10,35 %
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- --- 0,00 %
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 140,475 8,68 %
Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 952,385 58,85 %
 rozložení měrných toků po konstrukcích:
Obvodová stěna: 514,7 339,199 20,96 %
Střecha: 356,4 120,820 7,47 %
Podlaha: 374,9 260,033 16,07 %
Otvorová výplň: 144,8 359,250 22,20 %
Dveře vnější: 14,0 40,582 2,51 %
Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: 1618,321 W/K
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2645,4 m3
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994): 0,61 W/m3K
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 45,0 kWh/(m3.a)
Poznámka:  Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 1260,4 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy: 1404,8 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,44 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 0,90 W/m2K
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 461,514 GJ 128,198 MWh
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2645,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 683,2 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 48,5 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 188 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =  4203.
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Celková energie dodaná do budovy
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 138,129 --- --- --- 2,997 3,578 0,119 144,823
2 113,832 --- --- --- 2,852 2,657 0,108 119,449
3 95,776 --- --- --- 2,997 2,448 0,119 101,340
4 59,664 --- --- --- 2,949 1,936 0,115 64,664
5 26,863 --- --- --- 2,997 1,648 0,119 31,627
6 11,110 --- --- --- 2,949 1,481 0,115 15,654
7 3,861 --- --- --- 2,997 1,530 0,060 8,448
8 3,914 --- --- --- 2,997 1,648 0,059 8,618
9 27,707 --- --- --- 2,949 1,982 0,115 32,753
10 65,377 --- --- --- 2,997 2,424 0,119 70,917
11 102,260 --- --- --- 2,949 2,824 0,115 108,148
12 126,860 --- --- --- 2,997 3,531 0,119 133,507
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Dodané energie:
Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 775,351 GJ 215,375 MWh 315 kWh/m2
Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: 1,205 GJ 0,335 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na vytápění za rok EP,H: 776,557 GJ 215,710 MWh 316 kWh/m2
Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: --- --- ---
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: --- --- ---
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: --- --- ---
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: --- --- ---
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: --- --- ---
Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: --- --- ---
Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 35,627 GJ 9,896 MWh 14 kWh/m2
Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: 0,079 GJ 0,022 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W: 35,705 GJ 9,918 MWh 15 kWh/m2
 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 27,686 GJ 7,690 MWh 11 kWh/m2
Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L: 27,686 GJ 7,690 MWh 11 kWh/m2
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 839,947 GJ 233,319 MWh 342 kWh/m2
Měrná dodaná energie budovy
Celková roční dodaná energie: 233,319 MWh
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2645,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 683,2 m2
Měrná dodaná energie EP,V: 88,2 kWh/(m3.a)
Měrná dodaná energie budovy EP,A: 342 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.
Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2
Energo- Faktory Vytápění Teplá voda
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- --- 9,9 29,7 31,7 11,6
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 215,4 236,9 236,9 43,1 --- --- --- ---
SOUČET 215,4 236,9 236,9 43,1 9,9 29,7 31,7 11,6
Energo- Faktory Osvětlení Pom.energie
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 7,7 23,1 24,6 9,0 0,4 1,1 1,1 0,4
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET 7,7 23,1 24,6 9,0 0,4 1,1 1,1 0,4
Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- --- --- --- --- ---
Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------- MWh/a -------
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- ---
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- ---
Vysvětlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;
f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie
a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f  [MWh/a] Q,pN  [MWh/a] Q,pC  [MWh/a] CO2 [t/a]
elektřina ze sítě 17,943 53,830 57,419 20,994
zemní plyn 215,375 236,913 236,913 43,075
SOUČET 233,319 290,743 294,332 64,069
Vysvětlivky: Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární
energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Měrná primární energie a emise CO2 budovy
Emise CO2 za rok:  64,069 t
Celková primární energie za rok:  294,332 MWh 1 059,594 GJ
Neobnovitelná primární energie za rok:  290,743 MWh 1 046,674 GJ
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2 645,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  683,2 m2
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):  24,2 kg/(m3.a)
Měrná celková primární energie E,pC,V:  111,3 kWh/(m3.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:  109,9 kWh/(m3.a)
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 94 kg/(m2.a)
Měrná celková primární energie E,pC,A: 431 kWh/(m2.a)
 Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 426 kWh/(m2.a)
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REFERENČNÍ BUDOVY
podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
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Název úlohy: Rekonstrukce budovy Horní Bečva - původní stav
REFERENČNÍ BUDOVA
Zpracovatel: Bc. Pavla Orlová
Zakázka: 
Datum: 19.10.2015
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 
Počet zón v budově: 1
Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont
leden 31 -1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
únor 28 -0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru SV SZ JV JZ
leden 31 -1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5
únor 28 -0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6
březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9
duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0
květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3
červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1
červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2
srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2
září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8
říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1
listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : 
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : 
Základní popis zóny 
Název zóny: Vytápěná zóna
Typ zóny pro určení Uem,N: jiná než nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: jiná budova než RD a BD
Typ hodnocení: změna stávající budovy
Obsazenost zóny: 100,0 m2/osobu
Uvažovaný počet osob v zóně: 6,3 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody)
Objem z vnějších rozměrů: 2645,37 m3
Podlah. plocha (celková vnitřní): 630,99 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 683,19 m2
 Účinná vnitřní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Vnitřní teplota pro určení Uem,R: 20,0 C 
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Typ vytápění: nepřerušované
Regulace otopné soustavy: ano
Průměrné vnitřní zisky: 6861 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
 · časový podíl produkce: 30+5 % (osoby+spotřebiče)
 · zohlednění spotřebičů: jen zisky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx
 · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx)
 · prům. účinnost osvětlení: 10 %
 · činitel obsazenosti 1,00 a závislosti na denním světle 1,0
 · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 1800 / 200 h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · další tepelné zisky: 0,0 W
Potřeba tepla na přípravu TV: 17301,44 MJ/rok
....... odvozeno pro · denní potřebu teplé vody: 40,0 l/(osobu.den)
 · roční potřebu teplé vody: 92,0 m3
 · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Teplovzdušné vytápění: ne
Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava:
Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost výroby tepla: 80,0 % 
Účinnost sdílení/distribuce: 80,0 % / 85,0 %
Příkon čerpadel vytápění: 41,0 W (prům. roční příkon)
Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W
Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %)
Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost zdroje přípravy TV: 85,0 %
Objem zásobníku TV: 400,0 l
Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 7,0 Wh/(l.d)
Délka rozvodů TV: 52,0 m
Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 150,0 Wh/(m.d)
Příkon čerpadel distribuce TV: 6,0 W
Příkon regulace: 0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně: 2169,468 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 82,0 %
Typ větrání zóny:  přirozené
Minimální násobnost výměny: 0,5 1/h
Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h
Měrný tepelný tok větráním Hv: 357,962 W/K
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 1
Typ konstrukce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b [-] A*U,N*b [W/K]
Obvodová stěna  514,7 0,30 1,00  154,42
Střecha  356,4 0,30 1,00  106,92
Podlaha  374,9 0,41 0,61  94,05
Otvorová výplň  144,8 1,50 1,00  217,19
Dveře vnější  14,0 1,70 1,00  23,78
Tepelné vazby   ---  ---  ---  28,10
Součet: 1 404,8    624,45
Vysvětlivky: U,N je požadovaný součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro převažující vnitřní návrhovou teplotu 20 C
a b je činitel teplotní redukce.
Hodnoty podle ČSN 730540-2:
Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,N: 20,0 C
Výchozí požadovaný prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20: 0,44 W/(m2K)
Požadovaný prům. součinitel prostupu tepla Uem,N:  0,44 W/(m2K)
 Hodnoty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.:
Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,R: 20,0 C
Základní požad. prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20,R: 1,0 * 0,44 = 0,44 W/(m2K)
Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R: 0,44 W/(m2K)
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :  
Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky
    Markýza   Levá stěna   Pravá stěna Celk.
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-dřevo Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-dřevo Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-dřevo V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-sklo J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
luxfery S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
luxfery S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Okolí / Horiz.   Celkový Způsob stanovení
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-dřevo Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-dřevo Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-dřevo V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-sklo J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
luxfery S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
luxfery S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
Vysvětlivky: F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu
zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními
stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel.
Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
okno 9,0 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 J (90°)
okno 2,16 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 J (90°)
okno 46,08 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 J (90°)
okno 10,8 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
okno 0,36 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
okno 12,6 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 0,34 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 34,56 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 0,72 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 2,7 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 V (90°)
okno 10,8 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 V (90°)
dveře-dřevo 4,73 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
dveře-dřevo 1,38 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
dveře-dřevo 1,58 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 V (90°)
dveře-sklo 6,3 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 J (90°)
luxfery 3,71 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 S (90°)
luxfery 10,97 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 S (90°)
Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
 Měsíc: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytápění): 2795,2 4365,9 6952,4 8958,8 10119,1 9705,5
Měsíc: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytápění): 9653,1 10072,4 7521,5 6350,9 3607,5 2296,3
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
Název zóny: Vytápěná zóna
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Vnitřní teplota pro určení Uem,R: 20,0 C 
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Měrný tepelný tok větráním Hv: 357,962 W/K
Měrný tepelný tok prostupem Ht: 624,449 W/K
Výsledný měrný tok H: 982,411 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 56,046 27,406 2,795 30,202 0,919 100,0 28,286
2 47,771 20,520 4,366 24,886 0,925 100,0 24,753
3 42,890 19,072 6,952 26,024 0,896 100,0 19,568
4 30,302 15,264 8,959 24,223 0,824 100,0 10,335
5 17,630 13,168 10,119 23,288 0,636 51,9 2,811
6 9,931 11,903 9,706 21,609 0,460 0,0 ---
7 5,263 12,300 9,653 21,953 0,240 0,0 ---
8 5,526 13,168 10,072 23,241 0,238 0,0 ---
9 16,552 15,600 7,521 23,122 0,613 39,7 2,380
10 30,786 18,898 6,351 25,249 0,816 100,0 10,175
11 42,780 21,817 3,608 25,425 0,901 100,0 19,884
12 51,310 27,059 2,296 29,356 0,908 100,0 24,652
Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 142,843 GJ
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 51,996 --- --- --- 3,088 29,325 0,066 84,475
2 45,502 --- --- --- 2,953 21,782 0,060 70,297
3 35,971 --- --- --- 3,088 20,064 0,066 59,189
4 18,998 --- --- --- 3,043 15,870 0,064 37,975
5 5,167 --- --- --- 3,088 13,505 0,038 21,797
6 --- --- --- --- 3,043 12,136 0,007 15,185
7 --- --- --- --- 3,088 12,540 0,007 15,635
8 --- --- --- --- 3,088 13,505 0,007 16,600
9 4,375 --- --- --- 3,043 16,243 0,030 23,690
10 18,704 --- --- --- 3,088 19,872 0,066 41,729
11 36,552 --- --- --- 3,043 23,151 0,064 62,810
12 45,315 --- --- --- 3,088 28,939 0,066 77,409
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel: 526,792 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 624,4 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 1404,8 m2
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 0,44 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : 
 Faktor tvaru budovy A/V: 0,53 m2/m3
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy 
Zóna č. Název zóny Objem zóny [m3] Uem,R zóny [W/(m2K)]
1 Vytápěná zóna 2645,37 0,44
Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R: 0,44 W/m2K
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota Uem,R,klas: 0,36 W/m2K
Poznámka: Uem,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 142,843 GJ 39,679 MWh
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2645,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 683,2 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 15,0 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 58 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Celková energie dodaná do budovy
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 51,996 --- --- --- 3,088 29,325 0,066 84,475
2 45,502 --- --- --- 2,953 21,782 0,060 70,297
3 35,971 --- --- --- 3,088 20,064 0,066 59,189
4 18,998 --- --- --- 3,043 15,870 0,064 37,975
5 5,167 --- --- --- 3,088 13,505 0,038 21,797
6 --- --- --- --- 3,043 12,136 0,007 15,185
7 --- --- --- --- 3,088 12,540 0,007 15,635
8 --- --- --- --- 3,088 13,505 0,007 16,600
9 4,375 --- --- --- 3,043 16,243 0,030 23,690
10 18,704 --- --- --- 3,088 19,872 0,066 41,729
11 36,552 --- --- --- 3,043 23,151 0,064 62,810
12 45,315 --- --- --- 3,088 28,939 0,066 77,409
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Referenční dodané energie
Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 262,579 GJ 72,939 MWh 107 kWh/m2
Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: 0,491 GJ 0,136 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na vytápění za rok EP,H,R: 263,070 GJ 73,075 MWh 107 kWh/m2
Hodnota pro zařazení do klasifik. třídy EP,H,R,klas: 194,131 GJ 53,925 MWh 79 kWh/m2
Poznámka: EP,H,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: --- --- ---
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: --- --- ---
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C,R: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: --- --- ---
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: --- --- ---
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH,R: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: --- --- ---
Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: --- --- ---
Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F,R: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 36,739 GJ 10,205 MWh 15 kWh/m2
Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: 0,051 GJ 0,014 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W,R: 36,790 GJ 10,219 MWh 15 kWh/m2
Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 226,932 GJ 63,037 MWh 92 kWh/m2
Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L,R: 226,932 GJ 63,037 MWh 92 kWh/m2
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP,R: 526,792 GJ 146,331 MWh 214 kWh/m2
Referenční hodnota dodané energie budovy
Referenční hodnota celkové roční dodané energie EP,R:  146,331 MWh
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,R,klas:  127,181 MWh
Poznámka: EP,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2645,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 683,2 m2
Měrná dodaná energie EP,V: 55,3 kWh/(m3.a)
 Referenční hodnota měrné dodané energie budovy EP,A,R: 214 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,A,R,klas: 186 kWh/(m2.a)
Poznámka: EP,A,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2
Při výpočtu neobnovitelné primární energie referenční budovy se pro hodnocenou zónu používá
redukce podle tab. 5 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. ve výši 3 %.
Energo- Faktory Vytápění Teplá voda
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 72,9 77,8 80,2 --- 10,2 10,9 11,2 ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET 72,9 77,8 80,2 --- 10,2 10,9 11,2 ---
Energo- Faktory Osvětlení Pom.energie
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 63,0 183,4 201,7 --- 0,2 0,4 0,5 ---
SOUČET 63,0 183,4 201,7 --- 0,2 0,4 0,5 ---
Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- --- --- --- --- ---
Energo- Faktory Úprava RH
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 --- --- --- ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- ---
Vysvětlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;
f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie
a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f  [MWh/a] Q,pN  [MWh/a] Q,pC  [MWh/a] CO2 [t/a]
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 83,144 88,714 91,458 ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 63,187 183,875 202,199 ---
SOUČET 146,331 272,589 293,657 ---
Vysvětlivky: Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární
energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Referenční hodnota primární energie budovy
Emise CO2 za rok:  0,000 t
Celková primární energie za rok:  293,657 MWh 1 057,167 GJ
Referenční hodnota neobnov. primární energie:  272,589 MWh  981,322 GJ
Hodnota pro zařazení budovy do klasifik. třídy E,pN,R,klas:  259,934 MWh  935,761 GJ
Poznámka: E,pN,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2 645,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  683,2 m2
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):  0,0 kg/(m3.a)
Měrná celková primární energie E,pC,V:  111,0 kWh/(m3.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:  103,0 kWh/(m3.a)
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): ---
Měrná celková primární energie E,pC,A: 430 kWh/(m2.a)
Referenční hodnota měrné neobnov. primární energie E,pN,A,R: 399 kWh/(m2.a)
Pro zařazení do klasifikační třídy bude použita ref. hodnota E,pN,A,R,klas: 380 kWh/(m2.a)
Poznámka: E,pN,A,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
 STOP, Energie 2015
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ 
  VYHLÁŠKY MPO ČR č. 78/2013 Sb. 
Název úlohy:     Rekonstrukce budovy Horní Bečva - původní stav
Rekapitulace vstupních dat:
Celková roční dodaná energie: 233,319 MWh
Neobnovitelná primární energie: 290,743 MWh
Celková energeticky vztažná plocha: 683,2 m2
Druh budovy: jiná než RD a BD
Typ hodnocení: změna dokončené budovy
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie.
  Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (§6) 
Požadavek: 
 ref. prům. souč. prostupu tepla U,em,R =  0,44 W/m2K
 pro zatřídění do klasif. třídy se použije  0,36 W/m2K
Výsledky výpočtu:
 průměrný součinitel prostupu tepla U,em:  0,90 W/m2K
U,em > U,em,R ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
Klasifikační třída: F (velmi nehospodárná)
  Požadavek na celkovou dodanou energii (§6) 
Požadavek: 
ref. měrná dodaná energie EP,A,R: 214 kWh/(m2.a)
 pro zatřídění do klasif. třídy se použije  186 kWh/(m2.a)
Výsledky výpočtu:
měrná dodaná energie EP,A: 342 kWh/(m2.a)
EP,A > EP,A,R ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
Klasifikační třída: E (nehospodárná)
  Požadavek na neobnovitelnou primární energii (§6) 
Požadavek: 
ref. měrná neob. prim. energie E,pN,A,R: 399 kWh/(m2.a)
 pro zatřídění do klasif. třídy se použije  380 kWh/(m2.a)
Výsledky výpočtu:
měrná neob. prim. energie E,pN,A: 426 kWh/(m2.a)
E,pN,A > E,pN,A,R ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
Klasifikační třída: D (méně úsporná)
  Informativní přehled klasifikačních tříd pro dílčí dodané energie: 
Vytápění: G (mimořádně nehospodárná)
Příprava teplé vody: C (úsporná)
Osvětlení: A (mimořádně úsporná)














PĜíloha þ. 6 
Výpoþet energetické nároþnosti budov a prĤmČrného souþinitele 











 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2
a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370
Energie 2015
Název úlohy: Rekonstrukce budovy Horní Bečva - nový stav
Zpracovatel: Bc. Pavla Orlová
Zakázka: 
Datum: 19.10.2015
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 
Počet zón v budově: 1
Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont
leden 31 -1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
únor 28 -0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru SV SZ JV JZ
leden 31 -1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5
únor 28 -0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6
březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9
duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0
květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3
červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1
červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2
srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2
září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8
říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1
listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : 
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : 
Základní popis zóny 
Název zóny: Vytápěná zóna
Typ zóny pro určení Uem,N: jiná než nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: jiná budova než RD a BD
Typ hodnocení: změna stávající budovy
Obsazenost zóny: 100,0 m2/osobu
Uvažovaný počet osob v zóně: 6,3 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody)
Objem z vnějších rozměrů: 2762,24 m3
Podlah. plocha (celková vnitřní): 630,99 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 715,18 m2
 Účinná vnitřní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Typ vytápění: nepřerušované
Regulace otopné soustavy: ano
Průměrné vnitřní zisky: 1169 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
 · časový podíl produkce: 30+5 % (osoby+spotřebiče)
 · zohlednění spotřebičů: jen zisky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx
 · dodanou energii na osvětlení: 12,2 kWh/(m2.a)
 (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů)
 · prům. účinnost osvětlení: 10 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · další tepelné zisky: 0,0 W
Potřeba tepla na přípravu TV: 17301,44 MJ/rok
....... odvozeno pro · denní potřebu teplé vody: 40,0 l/(osobu.den)
 · roční potřebu teplé vody: 92,0 m3
 · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Teplovzdušné vytápění: ne
Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava:
Název zdroje tepla: Plynový kondenzační kotel (podíl 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost výroby tepla: 93,0 % 
Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 %
Příkon čerpadel vytápění: 41,0 W (prům. roční příkon)
Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W
Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
Název zdroje tepla: Elektrický ohřívač (podíl 100,0 %)
Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost zdroje přípravy TV: 96,0 %
Objem zásobníku TV: 400,0 l
Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 5,6 Wh/(l.d)
Délka rozvodů TV: 52,0 m
Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 204,3 Wh/(m.d)
Příkon čerpadel distribuce TV: 6,0 W
Příkon regulace: 0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně: 2057,593 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 74,5 %
Typ větrání zóny:  přirozené
Minimální násobnost výměny: 0,5 1/h
Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h
Měrný tepelný tok větráním Hv: 339,503 W/K
Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K]
S2N strop nad exteriérem 67,51 0,172 1,00 11,611 0,240
S4N strop do půdy 356,4 0,100 1,00 35,640 0,300
S6N obvodové zdivo 513,25 0,199 1,00 102,137 0,300
S7N obvodové zdivo 8,92 0,193 1,00 1,721 0,300
S9N obvodové zdivo 16,83 0,225 1,00 3,786 0,300
okno 9,0 (1,0x1,5 x 6) 1,000 1,00 9,000 1,500
okno 2,16 (0,6x0,6 x 6) 1,000 1,00 2,160 1,500
okno 46,08 (1,2x2,4 x 16) 1,000 1,00 46,080 1,500
okno 10,8 (0,9x1,5 x 8) 1,000 1,00 10,800 1,500
okno 0,36 (0,6x0,6 x 1) 1,000 1,00 0,360 1,500
okno 12,6 (1,2x0,75 x 14) 1,000 1,00 12,600 1,500
okno 0,34 (0,45x0,75 x 1) 1,000 1,00 0,337 1,500
okno 34,56 (1,2x2,4 x 12) 1,000 1,00 34,560 1,000
okno 0,72 (0,6x0,6 x 2) 1,000 1,00 0,720 1,500
okno 2,7 (0,9x1,5 x 2) 1,000 1,00 2,700 1,500
okno 10,8 (0,9x1,5 x 8) 1,000 1,00 10,800 1,500
dveře-plast 4,73 (0,8x1,97 x 3) 1,300 1,00 6,146 1,700
 dveře-plast 1,38 (0,7x1,97 x 1) 1,300 1,00 1,793 1,700
dveře-plast 1,77 (0,9x1,97 x 1) 1,300 1,00 2,305 1,700
dveře-plast 1,58 (0,8x1,97 x 1) 1,300 1,00 2,049 1,700
dveře-sklo 6,3 (1,6x1,97 x 2) 4,000 1,00 25,216 1,700
Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla
a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C.
Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm).
Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K
Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 322,522 W/K
......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 55,439 W/K
Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : 
1. konstrukce ve styku se zeminou 
Název konstrukce: S1 podlaha na terénu
Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 321,31 m2
Exponovaný obvod podlahy: 86,32 m
Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0
Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
Tloušťka obvodové stěny: 0,34 m
Tepelný odpor podlahy: 0,084 m2K/W
Přídavná okrajová izolace: svislá
Tloušťka okrajové izolace: 0,08 m
Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,038 W/mK
Hloubka okrajové izolace: 1,0 m
Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,519 W/mK
Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 3,937 W/m2K
Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Činitel teplotní redukce b: 0,1
Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,398 W/m2K
Ustálený měrný tok zeminou Hg: 127,786 W/K
Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 99,076 do 428,314 W/K
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 216,464 / 64,958 W/K
Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 127,786 W/K
............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 16,066 W/K
Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 99,076 do 428,314 W/K
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :  
Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky
    Markýza   Levá stěna   Pravá stěna Celk.
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-sklo J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Okolí / Horiz.   Celkový Způsob stanovení
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
 okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-sklo J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
Vysvětlivky: F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu
zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními
stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel.
Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
okno 9,0 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 J (90°)
okno 2,16 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 J (90°)
okno 46,08 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 J (90°)
okno 10,8 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
okno 0,36 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
okno 12,6 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 0,34 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 34,56 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 0,72 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 S (90°)
okno 2,7 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 V (90°)
okno 10,8 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 0,8 V (90°)
dveře-plast 4,73 0,0 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
dveře-plast 1,38 0,0 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
dveře-plast 1,77 0,0 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 Z (90°)
dveře-plast 1,58 0,0 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 V (90°)
dveře-sklo 6,3 0,75 0,6/0,4 1,00/1,00 0,8 J (90°)
Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Měsíc: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytápění): 2701,2 4186,1 6565,8 8314,7 9252,0 8761,9
Měsíc: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytápění): 8756,5 9343,6 7065,0 6089,6 3504,1 2232,0
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
Název zóny: Vytápěná zóna
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Měrný tepelný tok větráním Hv: 339,503 W/K
Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový
             měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 394,026 W/K
Ustálený měrný tok zeminou Hg: 127,786 W/K
Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: ---
Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: ---
Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: ---
Měrný tok větranými stěnami H,vw: ---
Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ---
Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt: ---
Výsledný měrný tok H: 861,316 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 47,500 4,234 2,701 6,935 0,999 100,0 40,575
2 40,585 3,308 4,186 7,494 0,997 100,0 33,114
3 36,807 3,217 6,566 9,783 0,991 100,0 27,116
4 26,513 2,724 8,315 11,038 0,965 100,0 15,859
5 16,276 2,497 9,252 11,749 0,864 100,0 6,122
6 9,955 2,314 8,762 11,076 0,706 77,9 2,134
7 6,224 2,391 8,756 11,147 0,558 0,0 ---
8 6,438 2,497 9,344 11,840 0,490 5,1 0,640
9 15,337 2,765 7,065 9,830 0,893 100,0 6,557
 10 26,969 3,196 6,090 9,286 0,979 100,0 17,878
11 36,654 3,523 3,504 7,027 0,996 100,0 29,652
12 43,650 4,192 2,232 6,424 0,998 100,0 37,237
Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 216,884 GJ
Roční energetická bilance výplní otvorů:
Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
okno J 3,269 6,603 5,529 1,69 -6,6 0,5
okno J 0,784 1,585 1,327 1,69 -6,6 0,5
okno J 16,735 33,806 28,310 1,69 -6,6 0,5
okno Z 3,922 6,108 4,872 1,24 -7,0 0,8
okno Z 0,131 0,204 0,162 1,24 -7,0 0,8
okno S 4,576 3,890 3,076 0,67 -3,9 0,9
okno S 0,123 0,104 0,082 0,67 -3,9 0,9
okno S 12,551 10,670 8,436 0,67 -3,9 0,9
okno S 0,261 0,222 0,176 0,67 -3,9 0,9
okno V 0,981 1,527 1,218 1,24 -7,0 0,8
okno V 3,922 6,108 4,872 1,24 -7,0 0,8
dveře-plast Z 2,232 0,000 0,000 0,00 1,3 1,3
dveře-plast Z 0,651 0,000 0,000 0,00 1,3 1,3
dveře-plast Z 0,837 0,000 0,000 0,00 1,3 1,3
dveře-plast V 0,744 0,000 0,000 0,00 1,3 1,3
dveře-sklo J 9,158 5,946 4,979 0,54 -5,7 3,4
Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi-
telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem,
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno-
stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku.
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 55,706 --- --- --- 2,997 3,578 0,119 62,400
2 45,463 --- --- --- 2,852 2,657 0,108 51,081
3 37,229 --- --- --- 2,997 2,448 0,119 42,793
4 21,774 --- --- --- 2,949 1,936 0,115 26,774
5 8,405 --- --- --- 2,997 1,648 0,119 13,169
6 2,929 --- --- --- 2,949 1,481 0,092 7,450
7 --- --- --- --- 2,997 1,530 0,009 4,536
8 0,879 --- --- --- 2,997 1,648 0,015 5,538
9 9,002 --- --- --- 2,949 1,982 0,115 14,048
10 24,545 --- --- --- 2,997 2,424 0,119 30,085
11 40,709 --- --- --- 2,949 2,824 0,115 46,598
12 51,123 --- --- --- 2,997 3,531 0,119 57,769
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel: 362,241 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 521,8 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 1430,1 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,42 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 0,36 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : 
Faktor tvaru budovy A/V: 0,52 m2/m3
Rozložení měrných tepelných toků 
Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%]
1 Celkový měrný tok H: --- 861,316 100,00 %
z toho: Měrný tok větráním Hv: --- 339,503 39,42 %
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 127,786 14,84 %
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- --- 0,00 %
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 71,505 8,30 %
 Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 322,522 37,45 %
rozložení měrných toků po konstrukcích:
Obvodová stěna: 539,0 107,645 12,50 %
Střecha: 356,4 35,640 4,14 %
Podlaha: 388,8 139,397 16,18 %
Otvorová výplň: 130,1 130,118 15,11 %
Dveře vnější: 15,8 37,509 4,35 %
Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: 861,316 W/K
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2762,2 m3
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994): 0,31 W/m3K
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 22,9 kWh/(m3.a)
Poznámka:  Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 521,8 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy: 1430,1 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,42 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 0,36 W/m2K
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 216,884 GJ 60,245 MWh
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2762,2 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 715,2 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 21,8 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 84 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =  4141.
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Celková energie dodaná do budovy
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 55,706 --- --- --- 2,997 3,578 0,119 62,400
2 45,463 --- --- --- 2,852 2,657 0,108 51,081
3 37,229 --- --- --- 2,997 2,448 0,119 42,793
4 21,774 --- --- --- 2,949 1,936 0,115 26,774
5 8,405 --- --- --- 2,997 1,648 0,119 13,169
6 2,929 --- --- --- 2,949 1,481 0,092 7,450
7 --- --- --- --- 2,997 1,530 0,009 4,536
8 0,879 --- --- --- 2,997 1,648 0,015 5,538
9 9,002 --- --- --- 2,949 1,982 0,115 14,048
10 24,545 --- --- --- 2,997 2,424 0,119 30,085
11 40,709 --- --- --- 2,949 2,824 0,115 46,598
12 51,123 --- --- --- 2,997 3,531 0,119 57,769
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Dodané energie:
Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 297,763 GJ 82,712 MWh 116 kWh/m2
Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: 1,087 GJ 0,302 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na vytápění za rok EP,H: 298,850 GJ 83,014 MWh 116 kWh/m2
Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: --- --- ---
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: --- --- ---
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: --- --- ---
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: --- --- ---
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: --- --- ---
Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: --- --- ---
Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 35,627 GJ 9,896 MWh 14 kWh/m2
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: 0,079 GJ 0,022 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W: 35,705 GJ 9,918 MWh 14 kWh/m2
Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 27,686 GJ 7,690 MWh 11 kWh/m2
Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L: 27,686 GJ 7,690 MWh 11 kWh/m2
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 362,241 GJ 100,623 MWh 141 kWh/m2
Měrná dodaná energie budovy
Celková roční dodaná energie: 100,623 MWh
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2762,2 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 715,2 m2
Měrná dodaná energie EP,V: 36,4 kWh/(m3.a)
Měrná dodaná energie budovy EP,A: 141 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.
Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2
Energo- Faktory Vytápění Teplá voda
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- --- 9,9 29,7 31,7 11,6
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 82,7 91,0 91,0 16,5 --- --- --- ---
SOUČET 82,7 91,0 91,0 16,5 9,9 29,7 31,7 11,6
Energo- Faktory Osvětlení Pom.energie
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 7,7 23,1 24,6 9,0 0,3 1,0 1,0 0,4
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET 7,7 23,1 24,6 9,0 0,3 1,0 1,0 0,4
Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- --- --- --- --- ---
Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------- MWh/a -------
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC
elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- ---
zemní plyn 1,1 1,1 0,2000 --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- ---
Vysvětlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;
f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie
a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f  [MWh/a] Q,pN  [MWh/a] Q,pC  [MWh/a] CO2 [t/a]
elektřina ze sítě 17,911 53,732 57,314 20,955
zemní plyn 82,712 90,983 90,983 16,542
SOUČET 100,623 144,715 148,297 37,498
Vysvětlivky: Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární
energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Měrná primární energie a emise CO2 budovy
Emise CO2 za rok:  37,498 t
Celková primární energie za rok:  148,297 MWh  533,869 GJ
Neobnovitelná primární energie za rok:  144,715 MWh  520,973 GJ
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2 762,2 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  715,2 m2
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):  13,6 kg/(m3.a)
Měrná celková primární energie E,pC,V:  53,7 kWh/(m3.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:  52,4 kWh/(m3.a)
 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 52 kg/(m2.a)
Měrná celková primární energie E,pC,A: 207 kWh/(m2.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 202 kWh/(m2.a)
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REFERENČNÍ BUDOVA
Zpracovatel: Bc. Pavla Orlová
Zakázka: 
Datum: 19.10.2015
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 
Počet zón v budově: 1
Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont
leden 31 -1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
únor 28 -0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Název Počet Teplota   Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]
období dnů exteriéru SV SZ JV JZ
leden 31 -1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5
únor 28 -0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6
březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9
duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0
květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3
červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1
červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2
srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2
září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8
říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1
listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : 
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : 
Základní popis zóny 
Název zóny: Vytápěná zóna
Typ zóny pro určení Uem,N: jiná než nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: jiná budova než RD a BD
Typ hodnocení: změna stávající budovy
Obsazenost zóny: 100,0 m2/osobu
Uvažovaný počet osob v zóně: 6,3 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody)
Objem z vnějších rozměrů: 2762,24 m3
Podlah. plocha (celková vnitřní): 630,99 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 715,18 m2
 Účinná vnitřní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Vnitřní teplota pro určení Uem,R: 20,0 C 
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Typ vytápění: nepřerušované
Regulace otopné soustavy: ano
Průměrné vnitřní zisky: 6861 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
 · časový podíl produkce: 30+5 % (osoby+spotřebiče)
 · zohlednění spotřebičů: jen zisky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · minimální přípustnou osvětlenost: 500,0 lx
 · měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx)
 · prům. účinnost osvětlení: 10 %
 · činitel obsazenosti 1,00 a závislosti na denním světle 1,0
 · roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 1800 / 200 h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 · další tepelné zisky: 0,0 W
Potřeba tepla na přípravu TV: 17301,44 MJ/rok
....... odvozeno pro · denní potřebu teplé vody: 40,0 l/(osobu.den)
 · roční potřebu teplé vody: 92,0 m3
 · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Teplovzdušné vytápění: ne
Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava:
Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost výroby tepla: 80,0 % 
Účinnost sdílení/distribuce: 80,0 % / 85,0 %
Příkon čerpadel vytápění: 41,0 W (prům. roční příkon)
Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W
Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %)
Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost zdroje přípravy TV: 85,0 %
Objem zásobníku TV: 400,0 l
Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 7,0 Wh/(l.d)
Délka rozvodů TV: 52,0 m
Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 150,0 Wh/(m.d)
Příkon čerpadel distribuce TV: 6,0 W
Příkon regulace: 0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně: 2057,593 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 74,5 %
Typ větrání zóny:  přirozené
Minimální násobnost výměny: 0,5 1/h
Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h
Měrný tepelný tok větráním Hv: 339,503 W/K
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 1
Typ konstrukce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b [-] A*U,N*b [W/K]
Obvodová stěna  539,0 0,30 1,00  161,70
Střecha  356,4 0,30 1,00  106,92
Podlaha  388,8 0,41 0,60  96,23
Otvorová výplň  130,1 1,37 1,00  177,90
Dveře vnější  15,8 1,70 1,00  26,79
Tepelné vazby   ---  ---  ---  28,60
Součet: 1 430,1    598,14
Vysvětlivky: U,N je požadovaný součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro převažující vnitřní návrhovou teplotu 20 C
a b je činitel teplotní redukce.
Hodnoty podle ČSN 730540-2:
Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,N: 20,0 C
Výchozí požadovaný prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20: 0,42 W/(m2K)
Požadovaný prům. součinitel prostupu tepla Uem,N:  0,42 W/(m2K)
 Hodnoty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.:
Návrhová vnitřní teplota pro stanovení Uem,R: 20,0 C
Základní požad. prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20,R: 1,0 * 0,42 = 0,42 W/(m2K)
Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R: 0,42 W/(m2K)
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :  
Zeměpisná šířka lokality:   45,0 st. sev. šířky
    Markýza   Levá stěna   Pravá stěna Celk.
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
okno V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-plast V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
dveře-sklo J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Okolí / Horiz.   Celkový Způsob stanovení
Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno S ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
okno V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast Z ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-plast V ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
dveře-sklo J ----- 0,800 0,800 přímé zadání uživatelem
Vysvětlivky: F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu
zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními
stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel.
Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
okno 9,0 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 J (90°)
okno 2,16 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 J (90°)
okno 46,08 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 J (90°)
okno 10,8 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
okno 0,36 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
okno 12,6 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 0,34 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 34,56 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 0,72 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 S (90°)
okno 2,7 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 V (90°)
okno 10,8 0,5 0,70/0,30 1,00/0,20 0,8 V (90°)
dveře-plast 4,73 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
dveře-plast 1,38 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
dveře-plast 1,77 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 Z (90°)
dveře-plast 1,58 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 V (90°)
dveře-sklo 6,3 0,5 0,60/0,40 1,00/0,20 0,8 J (90°)
Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Měsíc: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytápění): 2721,2 4248,3 6728,2 8650,2 9678,5 9238,3
 Měsíc: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytápění): 9183,5 9699,4 7266,2 6191,8 3525,2 2243,3
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
Název zóny: Vytápěná zóna
Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Vnitřní teplota pro určení Uem,R: 20,0 C 
Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Měrný tepelný tok větráním Hv: 339,503 W/K
Měrný tepelný tok prostupem Ht: 598,141 W/K
Výsledný měrný tok H: 937,644 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 53,493 27,406 2,721 30,128 0,916 100,0 25,887
2 45,594 20,520 4,248 24,768 0,923 100,0 22,739
3 40,936 19,072 6,728 25,800 0,893 100,0 17,885
4 28,921 15,264 8,650 23,914 0,820 100,0 9,316
5 16,826 13,168 9,679 22,847 0,629 44,2 2,449
6 9,478 11,903 9,238 21,142 0,448 0,0 ---
7 5,023 12,300 9,183 21,484 0,234 0,0 ---
8 5,274 13,168 9,699 22,868 0,231 0,0 ---
9 15,797 15,600 7,266 22,866 0,602 29,7 2,030
10 29,383 18,898 6,192 25,090 0,809 100,0 9,075
11 40,830 21,817 3,525 25,343 0,897 100,0 18,103
12 48,972 27,059 2,243 29,303 0,905 100,0 22,467
Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 129,952 GJ
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 47,586 --- --- --- 3,088 29,325 0,066 80,065
2 41,800 --- --- --- 2,953 21,782 0,060 66,595
3 32,877 --- --- --- 3,088 20,064 0,066 56,096
4 17,124 --- --- --- 3,043 15,870 0,064 36,101
5 4,502 --- --- --- 3,088 13,505 0,033 21,128
6 --- --- --- --- 3,043 12,136 0,007 15,185
7 --- --- --- --- 3,088 12,540 0,007 15,635
8 --- --- --- --- 3,088 13,505 0,007 16,600
9 3,732 --- --- --- 3,043 16,243 0,024 23,042
10 16,682 --- --- --- 3,088 19,872 0,066 39,708
11 33,278 --- --- --- 3,043 23,151 0,064 59,536
12 41,300 --- --- --- 3,088 28,939 0,066 73,394
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel: 503,085 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 598,1 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 1430,1 m2
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 0,42 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : 
Faktor tvaru budovy A/V: 0,52 m2/m3
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy 
 Zóna č. Název zóny Objem zóny [m3] Uem,R zóny [W/(m2K)]
1 Vytápěná zóna 2762,24 0,42
Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R: 0,42 W/m2K
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota Uem,R,klas: 0,33 W/m2K
Poznámka: Uem,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 129,952 GJ 36,098 MWh
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2762,2 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 715,2 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 13,1 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 50 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Celková energie dodaná do budovy
Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 47,586 --- --- --- 3,088 29,325 0,066 80,065
2 41,800 --- --- --- 2,953 21,782 0,060 66,595
3 32,877 --- --- --- 3,088 20,064 0,066 56,096
4 17,124 --- --- --- 3,043 15,870 0,064 36,101
5 4,502 --- --- --- 3,088 13,505 0,033 21,128
6 --- --- --- --- 3,043 12,136 0,007 15,185
7 --- --- --- --- 3,088 12,540 0,007 15,635
8 --- --- --- --- 3,088 13,505 0,007 16,600
9 3,732 --- --- --- 3,043 16,243 0,024 23,042
10 16,682 --- --- --- 3,088 19,872 0,066 39,708
11 33,278 --- --- --- 3,043 23,151 0,064 59,536
12 41,300 --- --- --- 3,088 28,939 0,066 73,394
Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Referenční dodané energie
Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 238,882 GJ 66,356 MWh 93 kWh/m2
Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: 0,480 GJ 0,133 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na vytápění za rok EP,H,R: 239,363 GJ 66,490 MWh 93 kWh/m2
Hodnota pro zařazení do klasifik. třídy EP,H,R,klas: 172,222 GJ 47,839 MWh 67 kWh/m2
Poznámka: EP,H,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: --- --- ---
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: --- --- ---
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C,R: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: --- --- ---
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: --- --- ---
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH,R: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: --- --- ---
Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: --- --- ---
Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F,R: --- --- ---
Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 36,739 GJ 10,205 MWh 14 kWh/m2
Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: 0,051 GJ 0,014 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W,R: 36,790 GJ 10,219 MWh 14 kWh/m2
Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 226,932 GJ 63,037 MWh 88 kWh/m2
Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L,R: 226,932 GJ 63,037 MWh 88 kWh/m2
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP,R: 503,085 GJ 139,746 MWh 195 kWh/m2
Referenční hodnota dodané energie budovy
Referenční hodnota celkové roční dodané energie EP,R:  139,746 MWh
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,R,klas:  121,096 MWh
Poznámka: EP,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2762,2 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 715,2 m2
Měrná dodaná energie EP,V: 50,6 kWh/(m3.a)
Referenční hodnota měrné dodané energie budovy EP,A,R: 195 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,A,R,klas: 169 kWh/(m2.a)
Poznámka: EP,A,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
 Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2
Při výpočtu neobnovitelné primární energie referenční budovy se pro hodnocenou zónu používá
redukce podle tab. 5 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. ve výši 3 %.
Energo- Faktory Vytápění Teplá voda
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 66,4 70,8 73,0 --- 10,2 10,9 11,2 ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET 66,4 70,8 73,0 --- 10,2 10,9 11,2 ---
Energo- Faktory Osvětlení Pom.energie
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 63,0 183,4 201,7 --- 0,1 0,4 0,5 ---
SOUČET 63,0 183,4 201,7 --- 0,1 0,4 0,5 ---
Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- --- --- --- --- ---
Energo- Faktory Úprava RH
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0,0000 --- --- --- ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0,0000 --- --- --- ---
SOUČET --- --- --- ---
Vysvětlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;
f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie
a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f  [MWh/a] Q,pN  [MWh/a] Q,pC  [MWh/a] CO2 [t/a]
Ref. energonositel 1 (f=1,1) 76,561 81,691 84,217 ---
Ref. energonositel 2 (f=3,0) 63,184 183,867 202,190 ---
SOUČET 139,746 265,558 286,408 ---
Vysvětlivky: Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární
energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Referenční hodnota primární energie budovy
Emise CO2 za rok:  0,000 t
Celková primární energie za rok:  286,408 MWh 1 031,067 GJ
Referenční hodnota neobnov. primární energie:  265,558 MWh  956,007 GJ
Hodnota pro zařazení budovy do klasifik. třídy E,pN,R,klas:  253,234 MWh  911,643 GJ
Poznámka: E,pN,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2 762,2 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  715,2 m2
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):  0,0 kg/(m3.a)
Měrná celková primární energie E,pC,V:  103,7 kWh/(m3.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:  96,1 kWh/(m3.a)
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): ---
Měrná celková primární energie E,pC,A: 400 kWh/(m2.a)
Referenční hodnota měrné neobnov. primární energie E,pN,A,R: 371 kWh/(m2.a)
Pro zařazení do klasifikační třídy bude použita ref. hodnota E,pN,A,R,klas: 354 kWh/(m2.a)
Poznámka: E,pN,A,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
STOP, Energie 2015
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ 
  VYHLÁŠKY MPO ČR č. 78/2013 Sb. 
Název úlohy:     Rekonstrukce budovy Horní Bečva - nový stav
Rekapitulace vstupních dat:
Celková roční dodaná energie: 100,623 MWh
Neobnovitelná primární energie: 144,715 MWh
Celková energeticky vztažná plocha: 715,2 m2
Druh budovy: jiná než RD a BD
Typ hodnocení: změna dokončené budovy
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie.
  Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (§6) 
Požadavek: 
 ref. prům. souč. prostupu tepla U,em,R =  0,42 W/m2K
 pro zatřídění do klasif. třídy se použije  0,33 W/m2K
Výsledky výpočtu:
 průměrný součinitel prostupu tepla U,em:  0,36 W/m2K
U,em < U,em,R ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Klasifikační třída: D (méně úsporná)
  Požadavek na celkovou dodanou energii (§6) 
Požadavek: 
ref. měrná dodaná energie EP,A,R: 195 kWh/(m2.a)
 pro zatřídění do klasif. třídy se použije  169 kWh/(m2.a)
Výsledky výpočtu:
měrná dodaná energie EP,A: 141 kWh/(m2.a)
EP,A < EP,A,R ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Klasifikační třída: C (úsporná)
  Požadavek na neobnovitelnou primární energii (§6) 
Požadavek: 
ref. měrná neob. prim. energie E,pN,A,R: 371 kWh/(m2.a)
 pro zatřídění do klasif. třídy se použije  354 kWh/(m2.a)
Výsledky výpočtu:
měrná neob. prim. energie E,pN,A: 202 kWh/(m2.a)
E,pN,A < E,pN,A,R ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Klasifikační třída: B (velmi úsporná)
  Informativní přehled klasifikačních tříd pro dílčí dodané energie: 
Vytápění: E (nehospodárná)
Příprava teplé vody: C (úsporná)
Osvětlení: A (mimořádně úsporná)







Návrh expanzní nádoby 
Objem vody v otopné soustavČ 
Desková otopná tČlesa.................................................................................. 35 KW.10l = 350 l 
Potrubí k otopným tČlesĤm................................................................................ 35kW.3l=105 l 
Objem vody v novČ navrženém kotli...................................................................................3,5 l 
Celkový objem v otopné soustavČ......................................................................................459 l 
ZvČtšení objemu vody n: 
Ǽtm=tm -10rC = 65-10 = 55rC => n = 0,01949 
Výpoþet expanzního objemu: 
Ve = 1,3.Vo.n = 1,3.0,459.0,023= 0,0137 m3 
PĜedbČžný objem expanzní nádoby: 
php......nejvyšší provozní pĜetlak (otevírací pĜetlak pojistného ventilu)[ kPa ] 
Nejnižší dovolený provozní pĜetlak 
Pddov=ͳǡͳǤ ୦Ǥ஡Ǥ୥ଵ଴଴଴ ൌ ͳǡͳ ସǡଶǤଵ଴଴଴Ǥଽǡ଼ଵଵ଴଴଴ ൌ 41,2 kPa 
Nejnižší provozní pĜetlak 
Pd= Pddov+100 [ kPa ] 
Pd= 41,2+100= 141,2  kPa  
Vep=୚ୣǤሺ୮୦୮ାଵ଴଴ሻሺ௣௛௣ି௣ௗሻ ൌ ଴ǡଵଷ଻Ǥሺଷହ଴ାଵ଴଴ሻሺଷହ଴ିଵସଵǡଶሻ ൌ 0,03 m3 
 







PrĤmČr expanzního potrubí  
dp = 10+0,6.¥Qp [mm] 
dp = 10+0,6¥35=13,55 mm 
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Návrh obČhového þerpadla 
 
Návrh obČhového þerpadla pro vČtev 1.NP 
ýerpadlo bylo navrženo za pomoci programu WinCaps od firmy Grundfos. 
Vstupní hodnoty: 
Dopravní výška: 2,5 m 
Hmotnostní prĤtok:  ൌ ୕ሺଵǡଵ଺ଷǤ௱௧ሻ ൌ ଵ଻ହ଴଴ଵǡଵ଺ଷǤଵ଴ ൌ ͳͷͲͶȀ ൌ1504/983,2=1,5 m3/hod 
Volím þerpadlo Grundfos Alpha2 25-60.
 
Návrh obČhového þerpadla pro vČtev 2.NP 
ýerpadlo bylo navrženo za pomoci programu WinCaps od firmy Grundfos. 
Vstupní hodnoty: 
Dopravní výška: 4, 2 m 
Hmotnostní prĤtok: ܯ ൌ ொሺଵǡଵ଺ଷǤ௱௧ሻ ൌ ଵ଻ହ଴଴ଵǡଵ଺ଷǤଵ଴ ൌ ͳͷͲͶ݇݃Ȁ݄݋݀ ൌ1504/983,2=1,5 m3/hod 
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Návrh rozdČlovaþe a sbČraþe 
Celkový instalovaný výkon: 
Qzdroj = 35 kW 
ȡQ = 983, 2  kg/m3 
ǻ t = 10°C (teplotní spád 65/55 °C) 
Stanoveni objemového prĤtoku: 
Mൌ ୕ሺଵǡଵ଺ଷǤ୼୲Ǥ஡୕ሻ ൌ ଷହ଴଴଴ଵǡଵ଺ଷǤଵ଴Ǥଽ଼ଷǡଶ ൌ3 m3/hod 
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Návrh hydraulického vyrovnávaþe dynamických tlakĤ 
Celkový instalovaný výkon: 
Qzdroj = 35 kW 
ȡQ = 983, 2  kg/m3 
ǻ t = 10°C (teplotní spád 65/55 °C) 
Stanoveni objemového prĤtoku: 
Mൌ ୕ሺଵǡଵ଺ଷǤ୼୲Ǥ஡୕ሻ ൌ ଷହ଴଴଴ଵǡଵ଺ଷǤଵ଴Ǥଽ଼ଷǡଶ ൌ3 m3/hod 
Navrhuji hydraulický vyrovnávaþ dynamických tlakĤ WHY od firmy Buderus, maximální 
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